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a Teilchenabstand zur Elektrode [a] = m
amu atomare Masseneinheiten [amu] = 1
a
yx



































































d dielektrische Schichtdicke [d] = m







































F Kraft [F ] = N
FEM Finite-Elemente-Methode
FN Fowler Nordheim








angig) [i] = A
^
I Strom (Scheitelwert) [
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I] = A
I Strom (fester Wert) [I] = A
m Masse [m] = kg
n Zahl der Unterbrechungen, Laufvariable [n] = 1
N Anzahl von Teilchen [N ] = 1
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 mittlere freie Wegl

ange [] = m
 Schwingungszahl einer Welle [] = 1/s
 Dichte [] = kg/m
3
 Zugfestigkeit [] = N/m
2
 Austrittsarbeit [] = eV




Die Hochspannungstechnik ist wie kaum ein anderes
technisches Fachgebiet auf Versuche angewiesen: : :
Dabei mu : : : auch eine sorgf

altige Beobachtung der
Erscheinungen mit dem Auge und dem Ohr erfolgen.
Erwin Marx
Diese Arbeit untersucht die elektrische Festigkeit und das Durchschlagsverhalten von
Mehrfachunterbrechungen im Hochvakuum. Grundlage ist die Durchschlagskennli-





spannung und Schlagweite und einem anschlieenden Bereich mit einer degressiven
Steigerung der Durchschlagspannung. Durch die Aufteilung einer groen Schlagwei-
te in zwei oder mehrere kleinere Einzelstrecken soll die Spannungsfestigkeit erh

oht






Kapitel 1 und 2 geben eine Zusammenfassung der Theorie

uber den Durchschlag im
Hochvakuum und die technischen Grundlagen des Vakuumschaltprinzips. Betrach-
tungen

uber die zu erwartenden Verbesserungen durch Mehrfachunterbrechungen
schlieen daran an. In Kapitel 3 wird der Versuchsaufbau, die Metechnik und die
verwendete Software zur numerischen Berechnung der Experimente (Finite Elemente
Analyse, Netzwerksimulation) beschrieben.
Experimente und Ergebnisse sind der Inhalt von Kapitel 4. Der Groteil der Messun-
gen erfolgt an Zweifachunterbrechungen in einer gemeinsamen Vakuumumgebung.
Unterschiedliche Elektrodenaufbauten, Schirmungen und Steuerungsm

oglichkeiten
des freien Potentials werden beschrieben. Neben den Festigkeitsuntersuchungen er-
folgt eine Analyse der auftretenden Vorentladungen und die Beschreibung der Durch-
schlagsursachen. Messungen an einer Vierfachunterbrechung zeigen die praktische
Fortf

uhrung der ermittelten Erfahrungen und Theorien.
Abschlieend erfolgt in Kapitel 5 eine Diskussion

uber die Konsequenzen der Un-
tersuchung f

ur den Einsatz von Mehrfachunterbrechungen im Hochvakuum. Es wer-












The electric strength of multiple
breaks in high vacuum
This work deals with the electrical strength and breakdown mechanism of multiple
gap arrangements within high vacuum. It is assumed that the breakdown voltage
of two small vacuum gaps is higher than that of one single break with the sa-
me total spacing. This idea bases on the degressive rise of the breakdown voltage
with an increasing gap space. The aim is to develop a high voltage vacuum circuit-
breaker.[Sen-95]
The rst two chapters give a summary of the theoretic basics. The specic break-
down mechanisms of the vacuum and the expected benet in breakdown voltage are
presented. Chapter 3 describes the equipment, the techniques of measurement and
the use of software for numerical simulation like nite element analysis and network
simulation.[Sen-96]
The experiments and results are presented in chapter 4. Most of the experiments
are made with double breaks within a common vacuum. Dierent electrode arran-
gements, shieldings and gradings of the oating potential are described. In addition
to the analysis of the breakdown voltages the ashover mechanisms and inuences
of predischarges are explained. The investigation of a 4 break arrangement is the
practical continuation of the experiences and theories.
Finally chapter 5 discusses the consequences of this work. Some models of high
voltage vacuum interrupters are presented. The author suggests topics for future
investigations.
1Einleitung
Vakuum ist nicht einfach nur
die Umkehrung von Druckluft!
Jobst H. Kerspe
Nachdem die Wissenschaft erst durch E. Torricelli (

1608; y1647) und Otto von
Guericke (

1602; y1686) erkannt hatte, da die Natur keine Abscheu vor dem leeren
Raum hat und der
"
Horror Vacui\ seinen Schrecken verlor, begann die Nutzung der
Vakuumtechnik.[Ker-93]
Bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren die theoretischen Voraussetzungen f

ur
den Bau eines Vakuumschaltger

ates bekannt. Im Jahre 1930 wurde von der Firma
AEG der Prototyp einer Vakuum-Schaltr

ohre vorgestellt. Erst sp

ater wurde durch
die Bereitstellung der passenden Technologie die industrielle Nutzung des Vakuum-
schalters m










Durch ihre vielseitigen Vorteile wie Wartungsfreiheit, kompakten Aufbau und einfa-
chen Antrieb, haben sich Vakuum-Leistungsschalter im Mittelspannungsbereich bis









ohere Nennspannungen scheitern je-
doch derzeit an der degressiven Zunahme der Spannungsfestigkeit mit steigender
Schlagweite. W

ahrend bei kleinen Schlagweiten bis zu 10mm die Durchschlagspan-
nungen im Vakuum

uber denen der Konkurrenzmedien liegt, steigt die Festigkeit




















und den in Leistungsschaltern entstehenden Spaltpro-
dukten sind eine zus











ufung, ob durch die Reihenschaltung von mehre-
ren Vakuumunterbrechungen die Spannungsfestigkeit erh

oht werden kann. Grundla-
2 Einleitung
ge dieser These ist die anerkannte Theorie des Vakuumdurchschlags, bei der sich nur
bis zu einer Schlagweite von ca. 5mm die Durchschlagspannung U
d
proportional zur
Schlagweite s entwickelt. Bei gr

oeren Schlagweiten nimmt die Spannungsfestigkeit







gen gingen von einer Proportionalit

at zwischen der Quadratwurzel der Schlagweite





Zahlreiche Untersuchungen an Einfachunterbrechungen zeigten, da der genaue
Zusammenhang zwischen Durchschlagspannung und Schlagweite von vielen Para-
metern abh

angig ist. Je nach Elektrodenform, Elektrodenmaterialien, Schlagwei-
te, Druck und Schirmung wurden stark unterschiedliche Zusammenh

ange expe-
rimentell nachgewiesen. Der Exponent  variierte in einem weiten Bereich von
0; 2    1; 1.[Mai-61][Gol-90][Kah-93]
Die Idee der Mehrfachunterbrechung beruht auf der Annahme, da durch die Rei-
henschaltung von kleinen Einzelschlagweiten, die im Proportionalbereich oder zu-
mindest im steileren Teil der Durchschlagskennlinie liegen, eine Gesamtspannungs-
festigkeit erreicht wird, die deutlich oberhalb der einer Einfachunterbrechung mit
gleicher Gesamtschlagweite liegt. W

ahrend die Reihenschaltung von Schaltstrecken
ein verbreitetes Verfahren ist, um die Gesamtspannung einer Anordnung zu erh

ohen,
soll hier die Spannungssteigerung durch eine Verkleinerung der Einzelschlagweiten
erreicht werden.




ufung, ob durch eine Mehrfachunterbre-
chung die Spannungsfestigkeit einer Elektrodengeometrie so weit gesteigert werden
kann, da die Grundlage f

ur den Einsatz von Vakuumschaltern im Hochspannungs-
bereich m

oglich wird. Eine Schaltr

ohre mit einer Nennspannung von 72,5 kV ist das
missing link f

ur Vakuumschalter in der Hochspannungstechnik.




ur hohe Spannungen ist nur dann sinn-
voll, wenn durch die Reihenschaltung mehrerer vorhandener Schaltr

ohren keine tech-
nisch oder wirtschaftlich geeignete L

osung gefunden werden kann. Daher wird hier
ein Konzept verfolgt, das mit minimalem Aufwand maximale Spannungen erreicht.
Der entscheidende Schritt in diese Richtung soll durch die Integration von mehre-
ren Unterbrechungen in einer gemeinsamen Schaltr






ohren besteht aus einem bewegbaren
und einem festen Schaltst

uck. Durch eine feste Mittelelektrode und zwei bewegbare
Schaltst

ucke entsteht eine zweifachunterbrechende Schaltr








Obwohl bereits in fr

uheren Untersuchungen die mechanischen Vorteile einer zwei-
fachunterbrechenden Schaltr

ohre gezeigt werden konnten [Ric-81], ist derzeit kei-





altlich. Auch Reihenschaltungen aus mehreren Vakuum-Schaltr

ohren bilden eher
die Ausnahme und sind im Bereich der Mittelspannung bis zu 36 kV nicht notwendig.





den Durchschlag einer Mehrfachunterbrechung im Vakuum verantwortlich sind,
wichtig. Dies sind z.B. vakuumspezische Vorentladungen. Vorentladungsstr

ome





angen bis zu einigen 100s und Amplituden bis zu einigen Ampere sind m

oglich.
Diese Vorentladungen bewirken in herk

ommlichen Unterbrechungen aufgrund der
unzureichenden Plasmamenge keinen Durchschlag. [Lat-95] Bei Mehrfachunterbre-
chungen ist aber der Einu auf die notwendigerweise vorhandenen freien Potentiale
zu untersuchen.
Durch die steigende Anzahl der Schaltelektroden wird die feldbelastete Fl

ache pro-







acheneektes (area eect) ist ein m

oglicher negativer Ein-





Da die Steuerung der freien Potentiale, sei es durch Vorentladungen w

ahrend ei-
ner Spannungsbelastung oder statisch durch den Einu von Erdkapazit

aten, einen
starken Einu auf das Verhalten von seriell geschalteten Vakuumunterbrechungen
haben wird, sind hierf

ur besondere Untersuchungen notwendig. Bei der Steuerung
der Potentiale mit extern beschalteten Kapazit

aten mu der Einu von Zusatz-
kapazit

aten auf die Spannungsfestigkeit im Vakuum beachtet werden.
Neben den eigentlichen Messungen in einem Hochvakuumgef

a sollen durch den
Einsatz numerischer Berechnungsverfahren wichtige Erkenntnisse

uber das Verhal-
ten von Mehrfachunterbrechungen gewonnen werden. So kann durch die Finite-







verteilungen getroen werden. Zus

atzlich steht durch den Einsatz eines Netzwerk-
analyseprogrammes ein Werkzeug zur Verf

ugung, mit dem der Einu von Vorent-
ladungen auf Mehrfachunterbrechungen simuliert werden kann.







aten darstellt und die dabei notwendigen Spannungs-
scheitelwerte weit oberhalb der jeweiligen Nennwechselspannungen liegen, erfolgt
4 Einleitung
bei den Versuchen die Durchschlagspannungspr

ufung ausschlielich mit Blitzsto-
spannungen der Form 1,2/50s [VDE 0670]. Um die im Vakuum bekannten starken











. . . especially in the eld of electrical discharges in vacuum
where nature often seems to delight in being perverse.
H. Craig Miller
In diesem Kapitel werden die wichtigsten Durchschlagstheorien und -hypothesen
erl







uhrten Experimente untersucht. Folg-
lich werden solche Mechanismen intensiver behandelt, die bei groen Schlagweiten
(> 3mm), geringen Ausgangstemperaturen ( 300K) und bei Belastungen mit
Blitzstospannungen dominieren.
Die zahlreichen und variationsreichen Ver

oentlichungen zu den Durchschlagsme-
chanismen im Vakuum zeigen, da bis dato keine ganzheitliche Theorie gefunden
wurde. Aus diesem Grund wird hier ohne Anspruch auf Vollst

andigkeit versucht,
eine geschlossene Darstellung der wichtigsten Durchschlagshypothesen zu erreichen.
1.1 Allgemeine Voraussetzungen
In Luft und anderen Gasen werden die f

ur einen elektrischen Durchschlag notwendi-
gen Ladungstr

ager vorwiegend durch Stoprozesse erzeugt [Kin-82]. Im Hochvakuum
(10
 5
Pa  p  10
 1
Pa) ist die mittlere freie Wegl






uber den Abmessungen der Elektrodengeometrien [Pup-91]. Abgeleitet aus der
Zustandsgleichung idealer Gase ergibt sich f

ur eine Temperatur T = 300K:
  p  6; 65  10
 3
(1.1)
mit  : mittlere freie Wegl

ange in m
p : Absolutdruck in Pa
Im Druckbereich der durchgef

uhrten Versuchsreihen von 8 10
 4
Pa liegt  somit bei
ca. 8m. Stoprozesse sind also als Durchschlagsursache auszuschlieen. F

ur einen
6 Kapitel 1. Theorie des Vakuumdurchschlags
Absolutdruck unterhalb von ca. 2  10
 3
Pa ist die elektrische Festigkeit einer Elek-
trodenanordnung konstant [Hac-75]. Eine weitere Druckreduzierung ergibt folglich
keine dielektrischen Vorteile.
Die Durchschlags- und Vorentladungsmechanismen im Vakuum sind mittel- oder
unmittelbar von Elektronenemissionen beeinut. Weitere Ladungstr

ager werden
durch Verdampfung und Ionisierung des Elektrodenmaterials indirekt erzeugt. Bild
1.1 zeigt die verschiedenen Emissionsmechanismen (vergl. [Lat-95]).
Metall-Mikrospitzen Metall-Isolator-Vakuum Mikropartikel
Bild 1.1: Elektronenemissionsmodelle im Vakuum,
M: Metall, I: Isolationsschicht, V: Vakuum
Dies sind das Metall-Mikrospitzen-Modell, das Metall-Isolator-Vakuum-Modell








Die Theorie der Elektronenemission wurde von Fowler und Nordheim (FN) bereits
1928 ver

oentlicht [Fow-28]. Sie beschreibt die Emission von Elektronen aus ei-
ner idealen Metallober

ache. Erreicht die anliegende Feldst

arke den Bereich von
10
9
V/m (entspricht 1000 kV/mm), wird die Potentialbarriere so stark deformiert,
da der Potentialwall auf eine St

arke im nm-Bereich reduziert wird. Diese Barriere
kann von Elektronen des Fermi-Niveaus durchtunnelt werden, und ein Emissions-
strom wird mebar. Bild 1.2 zeigt diesen quantenmechanischen Tunnelproze.
Am Grenz

ubergang Metall-Vakuum ist die Potentialbarriere des Vakuums zu erken-
nen. Ohne

aueres Feld kann diese Barriere nicht von den Elektronen durchtunnelt
werden (gestrichelte Linie). Steigt die Feldst

arke auf Werte von 10
9
V/m, so nimmt
die Tunnelwahrscheinlichkeit rasch zu (durchgezogene Linie). Dieser Eekt ist eine
1.2. Metall-Mikrospitzen-Modell 7
Funktion der Temperatur. Im linken Teil von Bild 1.2 wird dies deutlich. Die Ener-
gieverteilung der Elektronen verschiebt sich mit h

oheren Temperaturen so, da der




















andermodell einer Metall-Vakuum Grenzschicht
Elektronenemission bei niedrigen Temperaturen (T  300K)
Bei niedrigen Temperaturen sind nur wenige Energieniveaus mit Elektronen ober-
halb der Fermi-Energie besetzt (siehe Bild 1.2). Die Fowler-Nordheim-Gleichung
wird allgemein als Beziehung zwischen anliegender Feldst

arke und Emissionsstrom-




























: Emissionsstromdichte in A=m
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 : Austrittsarbeit in eV
















8 Kapitel 1. Theorie des Vakuumdurchschlags
folgt:
v(y)  0; 956  1; 062 y
2
und w(y)  1 (1.4)
Die logarithmisierte Zusammenfassung von Gleichung 1.2 und 1.4 ergibt die ge-
br


































uber 1=E auf, so erh

alt
man den FN-Graphen. Aus der Steigung kann der Feldverst

arkungsfaktor , aus




ermittelt werden (siehe Bild 1.5
auf Seite 11).
Die Emission nach Fowler-Nordheim ist der zentrale physikalische Eekt, der die
Festigkeit von Elektrodengeometrien im Vakuum bestimmt.
Elektronenemission bei hohen Temperaturen (300K < T  1500K)
Bei h

oheren Temperaturen erreichen zunehmend Elektronen eine Energie ober-
halb des Fermi-Niveaus. Aufgrund des verminderten Potentialwalles steigt die Tun-
nelwahrscheinlichkeit, und die Emissionsstromdichte wird gr

oer als in Gleichung
1.2 ber

ucksichtigt. Durch einen Korrekturterm l























: Emissionsstromdichte nach Gl. 1.2 in A=m
2




 : Austrittsarbeit in eV
Schottkyeekt und Thermoemission
Der Schottkyeekt bewirkt eine
"
Verbiegung\ der Bandkanten des Kathodenma-
terials. Dadurch k

onnen vermehrt Elektronen den Potentialwall

uberwinden und
emittieren (siehe Bild 1.2). Bei Raumtemperatur ist jedoch die Zahl der Elektronen
1.2. Metall-Mikrospitzen-Modell 9
mit der dazu notwendigen Energie vergleichsweise gering. Auch bei h

oheren Tem-
peraturen ist der Schottkyeekt sekund

ar, da hier die FN-Emission nach Gleichung
1.6 ebenfalls zunimmt.
Bei steigender Temperatur k

onnen vermehrt Elektronen Energiezust

ande oberhalb
des Fermi-Niveaus annehmen und das Metall verlassen. Diese Thermoemission ist
allerdings nur nahe des Schmelzpunktes des Kathodenmaterials stark ausgepr

agt
(Schmelztemperatur Edelstahl ca. 1700K).
Bedingt durch die experimentellen Randbedingungen (T < 300K; E < 10
8
V=m)
ist die im Vakuum dominierende Elektronenemission durch den Fowler-Nordheim-
Eekt gegeben.
Raumladungsbegrenzung
Aufgrund von Raumladungseekten, die einen ungehinderten Kathoden-
Anodenstrom verhindern, ist das Ergebnis der FN-Emission nach Gleichung





wurde durch Child und Langmuir beschrieben [Ger-82]. Nach [Cha-66] ist:
E
l










 : Austrittsarbeit in eV
Damit ergibt sich f

ur Stahl mit der Austrittsarbeit 
Stahl
= 4; 34 eV eine limitieren-
de Feldst

arke von ca. 7000 kV/mm, die im normalen Versuchsbetrieb jedoch nicht
erreicht werden kann.









V/m tritt bereits bei Feldst

arken, die um ca. zwei Gr

oenordnungen geringer
sind, eine Elektronenemission auf. Dieser Eekt l

at sich mit Hilfe einer mikrosko-





Bild 1.3 zeigt das Modell und ein Photo eines Mikroemitters auf einer idealen, planen
Elektrode. Aufgrund der Geometrie bildet sich an der Mikrospitze eine um den




































arkungsfaktors von den geometrischen





arkungsfaktoren bis 10000 passen reale Emissionsstrom-Messungen an die
Erwartungen gem

a der Fowler-Nordheim-Theorie an.
Einen berechneten FN-Graphen zeigt Bild 1.5. Dargestellt sind hier zwei Kenn-
linien mit unterschiedlichen Feldverst

arkungsfaktoren bei einer makroskopischen
Feldst

arke von 100 kV/cm und einer Austrittsarbeit f

ur Stahl von 4,34 eV. Aus-
gehend von einem dominanten Mikroemitter ergeben sich die erwarteten Geraden
nach Gleichung 1.5.
Anodenantwort bei Elektronenimmission
Die von einer kathodischen Mikrospitze emittierten Elektronen erreichen mit der
im elektrischen Feld aufgenommenen Energie einen eingeschr

ankten Bereich auf der
Anode. Ein geringer Teil der Energie wird dort in R

ontgenstrahlung umgesetzt,
die Hauptenergie wird in W

arme dissipiert, und ein sogenannter hot-spot entsteht.



















  zunehmende Schlagweite
β =100
β =200
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erhitzen, da Material verdampft und eine

ortlich begrenzte Metalldampfwolke ent-





ule und durch die hohe Feldst

arke kommt es zu einer lawinenartigen Ver-
mehrung von Ionen; es entsteht ein Mikroplasma. Mit einer Geschwindigkeit von
v
P lasma
 4 : : : 5  10
3
m/s breitet sich das Plasma zur Kathode aus. Ein leitf

ahiger
Kanal entsteht, und die gesamte Anordnung versagt [Bak-82].
Dieser Eekt ist vergleichbar mit dem Durchschlagsmechanismus bei Gasen unter
Normalbedingungen, wo durch Stoionisation eine Lawine aus Elektronen und Ionen






armebilanz einer Mikrospitze. Verschiedene





armung: Aufgrund der Wechselwirkungen der Leitungselektronen







uhlung: Die Temperatur der Emitterspitze
wird erh

oht, wenn Elektronen unterhalb des Fermi-Niveaus emittieren und
durch h

oherenergetische Leitungselektronen substituiert werden. Andersher-
um erfolgt eine K

uhlung der Emissionsspitze bei der Elektronenemission von
Elektronen oberhalb des Fermi-Niveaus und den damit nachr

uckenden Lei-
tungselektronen mit geringerer Energie. Der






















 : Austrittsarbeit in eV
Liegt die Schmelztemperatur des Kathodenmaterials unterhalb der Inversi-
onstemperatur, so kommt es zur Explosion der Mikrospitze. Beanspruchungen
mit transienten Spannungen, wie den in dieser Arbeit eingesetzten 1,2/50-
s-Blitzstospannungen, f

uhren zu einer diskontinuierlichen Temperaturbe-

















at und -leitung erfolgt ein W

armeaus-
tausch zwischen der Mikrospitze und dem Elektrodenmaterial.
 Strahlungsverluste: Die W

armestrahlungsverluste einzelner Mikroemitter sind
gegen














mit S : Stromdichte
Die Konstante ist dabei haupts

achlich vom Kathodenmaterial abh

angig. Typische
Aufheizzeiten liegen bei 0,1 ns: : :100 ns.







uhren, kommt es zur Explosion des Mikroemitters (siehe Bild 1.6, a und b).
a c
b d
Bild 1.6: Explosion eines Emitters nach [Mes-83]
Der Masseverlust eines einzelnen Emitters liegt bei ca. 10
 16
kg [Mes-87]. Emitterex-
plosionen werden von den Materialparametern Dichte, spezische W

arme und spe-
zischer Widerstand, sowie von den Belastungsparametern Stromanstiegszeit und
Stromdichte beeinut [Mes-89]. In der Praxis geschieht dies bei hohen Stromdich-




oder bei einem transienten Anstieg der Emissions-






achst bildet sich eine

ortlich begrenzte
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Plasmawolke mit Temperaturen bis zu 50000K, die sich in alle Raumrichtungen aus-
breitet. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Plasmas liegt mit ca. 2 : : : 7  10
4
m/s
deutlich unterhalb der Elektronengeschwindigkeit [Dav-77] [Mes-87].





neue Emissionszentren entstehen (Bild 1.6, c). Dabei kann es zu einer erneuten Ex-





in Richtung Anode beschleunigt werden und indirekt einen Durchschlag ausl

osen




Die theoretische Annahme, da die Elektronenemission einer Fl

ache nur durch den




arkung beeinut wird, wurde in praktischen





oe und damit von der Anzahl der Emissionszentren beeinut wird [Oka-88].
Eine andere Erkl

arung des area eects wird von [Maz-87] geliefert. Hier wurde ein
Zusammenhang von kapazitiv gespeicherter Energie und der Spannungsfestigkeit
einer Elektrodenanordnung festgestellt.
1.3 Metall-Isolator-Vakuum-Modell
Die auf realen Elektrodenober

achen vorhandenen isolierenden Fremdschichten bzw.




ange nach dem Metall-
Isolator-Vakuum-Modell. Hierzu z



















arken oberhalb von 10
9
V/m tunneln hochenergetische Elektronen in die
Oxidschicht und ionisieren dort einige Molek

ule. Bedingt durch die starke

aue-
re Feldbeanspruchung wird dieser Bereich bis zum Interface Oxidschicht{Vakuum





ahnlich wie ein Mikroemitter des Metall-Mikrospitzen-Modells. Die
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Emissionscharakteristik dieses nach Latham [Lat-95] hot-electron-Modells ist

aqui-
valent zur FN-Theorie. Damit ein stetiger Emissionsstrom aufgebaut werden kann,
mu der Kanal vom nichtleitenden OFF-Zustand in einen leitenden ON-Zustand
gebracht werden. Die Switching-Zeit liegt bei einigen s [Hur-79]. Allerdings sind
zur Formierung des Kanals Zeiten im ms-Bereich n


















mit  : Austrittsarbeit des Elektrodenmaterials in eV
d : Dicke der dielektrischen Schicht in m
 : H







Erst bei Isolierschichtdicken von ca. 100 nm erreicht ein ligraner Kanal dreistellige
Feldverst

arkungsfaktoren. Bei dem hier verwendeten Elektrodenmaterial handelt es
sich um Edelstahl (X 5 CrNi 18 9, Werksto-Nr. 1.4301 nach [DIN 17007]). Die
Oxidschichtdicke betr










Im Hochvakuum existieren zum Teil monomolekulare Gasschichten (z.B. Fe(OH)
3
[Ben-87]). Benden sich diese auf der Kathodenober

ache, so kann die Austritts-
arbeit  der Elektronen an diesem Interface beeinut werden. Ob eine Erh

ohung
oder Verringerung der Austrittsarbeit vorliegt, h

angt von den Stoen und dem Gas{
Material-Interface ab [Ebe-60].
Anodisch adsorbierte Gasschichten k

onnen durch eine Elektronenimmission desor-
biert werden. Man spricht dann auch von einer nichtmetallischen Anodenantwort.
Dazu ist zumeist eine Energie von 0,3 eV pro Teilchen ausreichend. Hierbei erh

oht
sich der lokale Druck vor der Anode. Ionen entstehen und verursachen wiederum eine
sekund

are Emission von Elektronen an der Kathode. Durch weitere Ionisations- und
Lawineneekte kann der Durchschlag einer Anordnung initiiert werden [Ben-87].
Staubteilchen
Benden sich Staubteilchen auf einer Elektrode, so treen an den Ber

uhrungspunk-
ten drei verschiedene Materialgebiete aufeinander. Dieses triple-junction-Gebiet aus
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arer Proze (z.B. die Anodenantwort nach Abschnitt





ur die im Feld beschleunigten Staubpartikel gelten die Durchschlagsmechanismen
gem

a Abschnitt 1.4 .
1.4 Mikropartikel-Modell
1.4.1 Mikropartikel im elektrischen Feld
Es lassen sich zwei Arten von Mikropartikeln unterscheiden, die das Durchschlags-





opfchen nach Spannungsbeanspruchungen oder ab-
gel

oste Mikrospitzen, andererseits nichtmetallische Partikel aus organischer oder an-
organischer Materie wie Oxide oder Staubpartikel. Bild 1.7 zeigt die Aufnahmen von
zwei Partikeln auf einer Elektrodenober





Durchmesser ca. 25m Kugeldurchmesser ca. 35m
Bild 1.7: Photos von Mikropartikeln auf einer Edelstahlelektrode [Far-81]
Abh

angig von der Ladung und der Masse der Partikel werden diese im elektrischen













: kinetische Energie des Mikropartikels
m : Masse des Partikels
v : Teilchengeschwindigkeit
Q : Teilchenladung
u : beschleunigende Spannung
Neben Masse und Geschwindigkeit der Mikropartikel ist die Wirkung eines auf eine





angig. Diese Materialkonstante wird mit der Dichte  und der








So ergibt sich z.B. f

ur den hier vorwiegend verwendeten Edelstahl (Werksto-Nr.




und einer Dichte von
 = 7700 kg=m
3
eine kritische Geschwindigkeit von v
c
 550m/s.
Mehrfachreexionen an den Elektrodenober

achen werden hier nicht weiter
erl

autert, da diese Eekte bei impulsf





Man unterscheidet bei den Partikeln drei unterschiedliche Geschwindigkeitsbereiche
[Lat-95]:
1. Niedrige Geschwindigkeiten (v < v
c
):












arpartikel freigesetzt. Die einzige M

oglichkeit, da ein
Partikel mit v < v
c
als Durchschlagsursache in Betracht kommt, ist durch
das heated-anode-particle-Modell (siehe Abschnitt 1.4.2) oder das detachment-
trigger-discharge-Modell (siehe Abschnitt 1.4.3) erkl

arbar [Lat-95].
2. Mittlere Geschwindigkeiten (v
c
< v < 5v
c
):
Der Teilchensto erfolgt unelastisch und ein Groteil der kinetischen Ener-
gie wird an die Elektrodenober

ache abgegeben. Dies f

uhrt zu bleibenden
Verformungen an der Ober

ache mit einer ver

anderten Elektronen-Emissions-
Charakteristik; neue Mikroemitter k

onnen entstehen. Bild 1.8 zeigt einige mi-





Durchmesser und der Masse der Partikel abh

angig. Mit steigender Partikelzahl
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wird die Elektrode zunehmend besch

adigt und die Durchschlagswahrschein-
lichkeit erh

oht sich aufgrund vermehrter Elektronenemissionen durch Mikroe-
mitter oder durch explosive Emissionen (siehe Abschnitt 1.2).
3. Hohe Geschwindigkeiten (v > 5v
c
):
Die kinetische Energie bei der Kollision von Partikel und Elektrode wird na-
hezu vollst

andig dissipiert. Sowohl ein Teil des Elektrodenmaterials als auch
das Partikel verdampft, und es bildet sich eine

ortlich begrenzte Metalldampf-
Phase mit freien metallischen Molek

ulen. Durch die hohe Feldst

arke kommt es
zu einer lawinenartigen Erzeugung von Metallionen; es entsteht ein Mikroplas-
ma. Bei ausreichender Plasmamenge erfolgt der Durchschlag der Anordnung

aquivalent zur Anodenantwort (siehe Abschnitt 1.2.2).
Da nur sehr kleine Partikel diese hohen Geschwindigkeiten erreichen k

onnen,
ist die entstehende Plasmamenge h







Bild 1.8: Die Wirkung von Mikropartikeln mittlerer bis hoher
Geschwindigkeit auf eine Elektrodenober

ache [Lat-95]
Unterschiedliche Teilchenbahnen bei Belastung der Elektroden mit Gleich- bzw.
Blitzstospannung werden in den Abbildungen 1.9 und 1.10 gezeigt. Berechnungs-
grundlage waren ideale, kugelf

ormige Stahl-Mikroteilchen (Partikelradius r
p
) mit







= 6; 6  "
0










V/m erreicht ein Teilchen von 0; 28m
Durchmesser die Anode mit der kritischen Geschwindigkeit (v
c
 550m/s). Die um-


























 kritische Teilchengeschwindigkeit vc
Bild 1.9: Stahlmikroteilchen im Gleichspannungsfeld mit U = 200 kV,
Schlagweite 10mm, Teilchendurchmesser  0; 3m




E = 3  10
7




















erzeugt wurde, so erreichen nur Partikel mit einem Durchmesser kleiner als 5 nm die
Anode mit der kritischen Geschwindigkeit v
c
. Diese Abmessung liegt im Bereich der
Oxidschichtdicke von Edelstahl. Die resultierende Teilchengr

oe ist zu gering, um
einen partikelinduzierten Durchschlag hervorzurufen [Lat-95].
1.4.2 Anodeneekte
Heated-anode-particle-Modell
Teilchen auf der Anode k

onnen im Scheitel der Stospannung von der Anoden-
ober






der kathodischen Elektronenemission ausgesetzt. Es kommt zur Aufheizung und






















m/s mm kritische Teilchengeschwindigkeit vc
Bild 1.10: Stahlmikroteilchen im Stospannungsfeld mit
^
U = 300 kV,
Schlagweite 10mm, Teilchendurchmesser  5 nm
Entladung der Teilchen. Bei Partikeln mit einem Durchmesser bis zu 3m kommt
es zur Verdampfung, ein Mikroplasma entsteht und die Anordnung versagt. Die-





 5  10
9
V/m) und Gleichspannungen, aber schon innerhalb kurzer Antwort-
zeiten (t  3s) auf.
1.4.3 Kathodeneekte
Trigger-discharge-Modell












ohung (siehe Bild 1.11). Ist a=r
p
































Das Modell ist nur f

ur Teilchendurchmesser ab etwa 100m eektiv wirksam
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[Lat-95]. Partikel dieser Gr

oe werden im Blitzstospannungsfeld jedoch zu kurz
beschleunigt, um in den Nahbereich der Kathode zu gelangen.
rp
a










negativ geladenen Partikeln und der Kathode kommen [Pos-72]. Werden Teilchen
in einem transienten Feld von der Kathode abgestoen, so trit die kathodische
Elektronenemission nach Gleichung 1.2 auf das noch im Nahbereich bendliche Par-





Detachment-trigger-discharge-Modell. Gilt wiederum a=r
p






























Da sowohl der Abstand a als auch die Partikelladung Q
p
sehr stark von der Steilheit
der beschleunigenden Spannung abh

angig sind, ergeben sich nach [Pos-72] bei Span-




ur Partikel mit einem Durchmesser
gr

oer als 100m signikante Detachment-trigger-discharge-Eekte. F

ur die in die-
sem Projekt verwendeten Blitzstospannungen erh

alt man Spannungssteilheiten im
Bereich von du=dt  10
11










uhren Vor- bzw. Mikroentladungen zu einer nur teil-
weisen Entladung im Vakuum. Im Gegensatz zum vollst

andigen Durchschlag ist die
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Plasmamenge dabei begrenzt, und es kommt nicht zu einer lawinenartigen Vermeh-
rung von Elektronen oder Ionen. Als Vorentladungsursache kommen Eekte

uber das
Metall-Mikrospitzen-Modell (Seite 6 .), das Metall-Isolator-Vakuum-Modell (Seite
14 .) und das Mikropartikel-Modell (Seite 16 .) in Frage.





ontgenstrahlung und durch Leuchterscheinungen auf den Elektro-
denober

achen. Je nach Vorentladungsart lassen sich zwei Kategorien unterscheiden
(vergl. [Kah-93]):
1. Transiente Vorentladungen mit Anstiegszeiten im s-Bereich und Stromschei-





ontgenstrahlung und einzelne konzentrierte Leuchtpunkte auf den Elektro-
denober

achen aus. Insbesondere bei Belastungen mit Blitzstospannungen
sind diese Vorentladungen vorherrschend.
2. Stromimpulse mit einer Dauer von ca. 0,1ms bis 2ms und Amplituden von





ontgenstrahlung werden bei diesen Vorentladun-
gen beobachtet.
In Versuchen wurde gezeigt, da die Lichtst

arke und die R

ontgendosisleistung mit
steigendem Scheitelwert des Vorentladungsstromes zunehmen. Beeinut wird die
Vorentladungsart und -h

augkeit vom Material der Elektroden, von der Schlagweite
und der Feldverteilung [Lat-95].
Verantwortlich f

ur die transienten Vorentladungen sind zumeist adsorbierte Gas-
schichten auf den Elektrodenober

achen (siehe Abschnitt 1.3). Diese Gasschichten
werden nicht nur durch Elektronen, sondern auch durch Metallionen desorbiert.
Typische Vorentladungsstr

ome bei Schlagweiten von 10mm : : : 40mm erreichen
Stromscheitelwerte von einigen Ampere, haben eine symmetrische Impulsform und
treten nach Zeitverz

ogerungen (bezogen auf das Spannungsmaximum) von 10s : : :
70s auf. In Einzelf





ogerung nimmt mit gr

oerer Schlagweite zu. Durch die im Vergleich
zu Elektronen wesentlich gr

oeren Laufzeiten der Metallionen kommt es zu einer
verz

ogerten Desorption der Gasschichten. Strukturver

anderungen auf den Elektro-
denober

achen verursachen eine starke Streuung der Stromscheitelwerte und der
Verz

ogerungszeiten von Vorentladungen. [Ben-87]
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1.6 Spannungs-Schlagweiten-Charakteristik
Die Stospannungsfestigkeit von Einfachunterbrechungen im Hochvakuum bei
Schlagweiten oberhalb von ca. 5mm wird durch partikelinduzierte Durchschlags-
mechanismen (siehe Abschnitt 1.4), detachment-trigger-discharges (siehe Abschnitt
1.4.3) und Switching-Ph

anomene (siehe Abschnitt 1.3) bestimmt.















s : Schlagweite in mm
 : Kennlinienexponent
Nach der von Cranberg bereits 1952 ver

oentlichten clump-Theorie [Cra-52], die
allein auf Mikropartikeln basiert, m

ute der Durchschlagsexponent einen theore-
tischen Wert von  = 0; 5 annehmen. Eine Potenzregression

uber die experimen-
tellen Durchschlagspannungen nach Cranberg bei Schlagweiten von 200mm bis zu
6000mm ergibt eine Kennlinie von U
d
= 55; 4  s
0;55





















Bild 1.12: Ermittelte -Werte aus verschiedenen Untersuchungen nach [Mai-61]
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Aus zahlreichen Untersuchungen mit planparallelen Elektrodengeometrien ergibt
sich, im Gegensatz zu dem theoretischen Ansatz, eine ganze Bandbreite von Er-
gebnissen f

ur den Kennlinienexponenten . Bereits 1961 hat [Mai-61] in einer Aus-
wertung von 11 verschiedenen Quellen mit ca. 160 unterschiedlichen Elektrodenan-
ordnungen den Exponenten  untersucht. Es ergab sich eine Verteilung nach Bild
1.12 mit einem Mittelwert von  = 0; 6.
Die Zahl der Einuparameter auf den Exponenten  ist gro. In zahlreichen Unter-
suchungen wurde dies experimentell ermittelt. Die wichtigsten Einugr

oen sind
die Schlagweite [Lat-95], die Art der Spannungsbeanspruchung [Hac-75], das Elek-
trodenmaterial [Ben-87][Hac-75], die Elektrodenform und Schirmung [Kah-93] sowie
die Gaszusammensetzung [Hac-74]. Die Beeinussung von  ist schwierig, da o.g.





Ultra-high vacuum and switchgear technology{






ur den Einsatz von Mehrfachunterbrechungen im Hochvakuum sind, neben der
Theorie des Vakuumdurchschlags, die technischen Grundlagen von Vakuumschaltern









Vakuum-Leistungsschalter haben sich weltweit im Mittelspannungsbereich durch-
gesetzt. Aufgrund ihrer vielf

altigen Vorteile wie rasche Wiederverfestigung, hohes
Schaltverm

ogen, geringer Wartungsaufwand und lange Lebensdauer, liegt der An-
teil dieses L

oschprinzips derzeit bei ca. 65% [Sch-91]. W

ahrend im Jahre 1980 der
Vakuumschalter im Mittelspannungsbereich nur einen Weltmarktanteil von 19%




ullte Schalter sind g

anzlich vom Markt verdr

angt worden.
In Deutschland entelen auf den Spannungsbereich unterhalb von 72,5 kV im Jahre
1995 ca. 20000 Leistungsschalter mit einem Marktvolumen von

uber 200Millionen
DM. Im Bereich oberhalb von 72,5 kV wurden ca. 2300 Leistungsschalter mit einem









alt, ist dies im Spannungsbereich bis
72,5 kV eindeutig der Vakuumschalter [ZVEI-97].









ublichen Wechselspannungsebenen gelten bestimmte Nenn-



















Nennspannung in kV 24 36 52 72,5 100 123 145 170 245
Nenn-Stehblitz-
stoßspannung in kV 125 170 250 325 450 550 650 750 1050
Vakuum-Leistungsschalter mit einer Schaltr

ohre pro Pol von deutschen Herstellern
(ABB, AEG, Siemens) beschr

anken sich zumeist auf den Mittelspannungsbereich bis




ohere Spannungen werden nahezu vollst

andig von ja-
panischen Herstellern produziert. So werden z.B. von Toshiba Vakuum-Schaltr

ohren
mit einer Nennspannung bis zu 84 kV angeboten [Kan-90]. Entwicklungsprototypen
sollen dort Nennspannungen von 145 kV erreicht haben [Oka-87]. Bild 2.1 zeigt den

















liegen im Bereich von 8 kA bis 72 kA, die Nennbetriebsstr

ome reichen bis
zu 4 kA [Ren-91]. Japanische Hersteller bieten R

ohren bis zu einem Nenn-
Kurzschluausschaltstrom von 100 kA an [Kan-90].
Beim Ausschalten eines Wechselstromes entsteht bei der Kontakttrennung ein Plas-
ma. Durch die unzureichende Energiezufuhr im Stromnulldurchgang der Wech-
selspannung verliert das Plasma seine Leitf

ahigkeit, und der Lichtbogen erlischt
[Lin-87]. Betrachtet man die Anforderungen an einen idealen Schalter, so w

urde





: : : t
0
) sollte der Widerstand der Schaltstrecke R m

oglichst gering sein (R! 0),





























Dadurch wird die thermische Belastung in der Schaltr

ohre minimiert und die Be-
anspruchung der Kontakte gesenkt. Aus der geringen Lichtbogenspannung im Va-
kuum von maximal 70V [Oka-87] resultiert ein geringer Lichtbogenwiderstand. Da-
her ist bei Vakuum-Schaltr

ohren bis zu einem Betriebsstrom von ca. 2000A keine
besondere W

armeabfuhr notwendig. Nach dem Erl

oschen des Lichtbogens hat ein
idealer Schalter einen unendlich hohen Schaltstrecken-Widerstand (R!1), um ei-
ner Neuz





Zur Optimierung der Kurzschluausschaltleistung von realen Vakuum-Schaltr

ohren
sind umfangreiche technologische Manahmen notwendig. Die Kontakt

onungs-
geschwindigkeit sollte dabei im Hinblick auf einen kosteng

unstigen mechanischen
Antrieb minimal sein. Damit verkn

upft ist die L

ange des Kontakthubes, der einer-







oglichst klein sein sollte, damit die Kon-
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t
K












Bild 2.2: Kennlinie eines idealen Schalters [Ste-86]
takt

onungsgeschwindigkeiten niedrig bleiben. Weiterhin ist die Vermeidung bzw.
















oglich. Neben der degressiv ansteigenden Spannungsfe-
stigkeit






onungszeit. Die Lichtbogenenergie nimmt zu, und die Kontaktlebensdauer
wird verk






uchliche Anforderungen optimiert werden.
Beherrschung des Lichtbogens
Im Gegensatz zu Luft und anderen Gasen erzeugt der Vakuumlichtbogen seine La-
dungstr

ager durch Verdampfung und Ionisierung von Elektrodenmaterial selbst (sie-
he Kapitel 1). Die bei kleineren Kurzschlustr

omen bis zu 10 kA auftretenden Ent-
ladungen zeigen sich typischerweise als einzelne diuse Kathodenbrennecken mit
Str

omen von ca. 100A bis 200A pro Brenneck. In dem thermisch erzeugten Metall-
dampf werden die f





Uberschreitet der Strom einen Wert, der von Werksto, Abstand und Fl

ache der
Kontakte bestimmt ist, so kontrahiert der Lichtbogen. Die Folge ist ein starkes
Aufschmelzen der Kontakte, besonders der st

arker belasteten Anoden. Die sichere
Lichtbogenl

oschung ist nicht mehr gew

ahrleistet [Lin-87]. Bild 2.3 zeigt ein Elektro-
denpaar nach mehreren Durchschl

agen unter Blitzstospannungsbelastung. Deutlich
sind die einzelnen Brennecken zu sehen, die besonders auf der Anode zu Aufschmel-
zungen gef






uber Kontaktmaterial und Kontaktart machen deutlich, da hier












Das Kontaktmaterial unterliegt vielf

altigen und zum Teil widerspr

uchlichen An-
forderungen [Lin-87]. Es sollte eine hohe elektrische Leitf

ahigkeit zur Minimierung
der elektrischen Verluste haben. Zudem mu eine hohe Reinheit und Gasfreiheit
zur Sicherstellung des Vakuums gew

ahrleistet sein. Materialien mit guten Getter-




afte und minimale Spitzen-
bildungen (siehe Abschnitt 1.2.2) sollen ebenfalls erreicht werden. Weiterhin wird
f

ur das Material eine geringe Verschweineigung, eine hohe mechanische Festigkeit
(aufgrund der hohen Kontaktkr





Als Konsequenz dieser Anforderungen wurden spezielle Kontaktmaterialien ent-
wickelt, die zumeist als Legierung oder Sinterverbundwerksto aus mehreren Ele-
menten bestehen. Eine weite Verbreitung in Vakuum-Leistungsschaltern hat das
Kontaktmaterial Chrom-Kupfer (CrCu) gefunden [Kip-85].
Kontaktarten
Zur Vermeidung der Lichtbogenkontraktion durch das Eigenmagnetfeld des Stromes
werden in Vakuum-Leistungsschaltern zwei unterschiedliche Kontakttypen verwen-
det:
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1. Radialmagnetfeld(RMF)-Kontakte:
Durch eine geeignete Kontaktform werden von den Strombahnen (zu den Fu-
punkten der Teilstr






erzeugt. Auf die zwischen den Elektroden transportierten Ladungstr

ager mit





F = q  (~v 
~
B) (2.2)
Die Lichtbogenfupunkte werden dadurch auf dem Kontakt bewegt, und die
Energiezufuhr pro Zeit und Fl

ache wird reduziert. Einen RMF-Kontakt und









Bild 2.4: Aufbau und Funktionsweise eines RMF-Kontaktes
2. Axialmagnetfeld(AMF)-Kontakte:
Bei hohen Strombelastungen hat sich der AMF-Kontakt weitgehend durch-














oren die durch das Eigenmagnetfeld hervorgerufenen kon-
trahierten Entladungskan

ale, und ein diuser Lichtbogen entsteht. Bild 2.5
zeigt einen AMF-Kontakt, bei dem das Axialfeld durch einen speziellen Strom-
weg im Schaltst













Bild 2.5: Aufbau und Funktionsweise eines AMF-Kontaktes









uhrung im Plasma fast ausschlielich durch
Ladungstr

ager des Gases erfolgt, werden im Vakuumschalter Elektronen aus den





otenteils auf den Kontaktober

achen nieder. Im Ge-
gensatz zum SF
6
-Leistungsschalter sind die Bauteile beim Vakuumschalter auf ein
Minimum reduziert. Dies liegt an den relativ einfach ausgebildeten Kontakten und
der einfachen Geometrie. Resultat ist eine geringe Ausfallh

augkeit von deutlich
unter 0,05 pro 100 Schalter bezogen auf ein Jahr (20 kV Leistungsschalter), die von
keinem anderen Schaltprinzip erreicht wird [Bra-94].
Vakuumschalter sind in jeder Lage einbaubar und haben kompakte Abmae. Ver-
gleicht man z.B. die Parameter Kontakthub, Ausschaltgeschwindigkeit und Antriebs-
energie beider Schaltprinzipien an einem 24 kV Leistungsschalter mit 630A Nenn-
strom, so ergibt sich ein um 72% verminderter Kontakthub (14mm), eine halbierte
Ausschaltgeschwindigkeit (1m/s) und eine um ca. 17% reduzierte Antriebsenergie
(250Nm) f

ur den Vakuum-Leistungsschalter [Ste-82].
Betrachtet man die Spannungsfestigkeit als Funktion der Schlagweite, so ergibt
sich ein signikant unterschiedliches Verhalten der Schaltprinzipien (siehe Bild
2.6). Das Diagramm zeigt die hohen Festigkeiten der Vakuumstrecke schon bei
kleinen Schlagweiten. Dadurch bedingte kurze Lichtbogenzeiten erm

oglichen eine





undungsfreiheit z.B. beim Schalten von kapazitiven Str

omen. Durch die
geringe Lichtbogenzeit, Lichtbogenspannung und Lichtbogenl

ange ergibt sich eine
Schaltarbeit (Verlustenergie bei der Kurzschluabschaltung), die um den Faktor 8
kleiner als bei vergleichbaren SF
6
-Leistungsschaltern ist. Das Bild zeigt aber auch,
da die Spannungsfestigkeit im Vakuum gr

oeren Schwankungen unterliegt. Sich
ver

andernde Parameter, wie Mikroemitter auf der Elektrodenober

ache (siehe Ab-
schnitt 1.2.2), haben einen starken Einu auf die Spannungsfestigkeit einer Elek-
trodengeometrie. Mikroemitter unterliegen einer hohen statistischen Streuung und
sind physikalisch nicht immer eindeutig quantizierbar. Aus diesem Grund mu f

ur
industrielle Anwendungen bei der Stospannungsfestigkeit ein Sicherheitsfaktor von
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angigkeit von der Schlagweite s
Vergleicht man den Betrieb und die Wartung beider Schaltertypen, so ergeben



















- und Vakuumschaltern bei einem Nennkurzschluausschalt-
strom von 16 kA [Ste-86].

Okologische Eigenschaften, z.B. bei der Entsorgung von Leistungsschaltern, haben
in j

ungerer Vergangenheit ein st

arkeres Interesse gefunden. Die fehlende Pr

asenz von
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Stromlose Schaltungen 10 000 10 000
Nennstromschaltungen   5 000 10 000
Schaltungen mit 20 %
Nennkurzschlußausschaltstrom   200   2 000
Schaltungen mit 100 %
Nennkurzschlußausschaltstrom       50   100
L

oschgasen und toxischen Abbauprodukten lassen das Vakuumschaltprinzip beson-
ders umweltfreundlich erscheinen.






agt nur 0,01%. Auf die
Elektrotechnik entf

allt zwischen 40% : : : 50% der weltweiten SF
6
-Jahresproduktion
von 5000 t bis 8000 t. Dank einer um ca. 2,5- bis 3mal h

oheren elektrischen Festigkeit














von luftisolierten Schaltanlagen im Vergleich zu SF
6










ohren Spaltprodukte durch die Zersetzung im elektrischen Licht-












ohre sein kann, ist ein Aspekt dieser Arbeit. Ob dabei allerdings g

anzlich auf
den Einsatz von SF
6
verzichtet werden kann, bleibt fraglich, da z.B. durch eine Gasi-
solierung auerhalb der Schaltr

ohre eine wesentlicher Beitrag zur Kompaktheit einer
Schaltanlage geleistet werden kann.





ur Hochspannungsschalter oberhalb von 170 kV nach Tabelle
2.1 in Verbindung mit der degressiven Kennlinie der Festigkeit im Vakuum (siehe
Bild 2.6) f

uhren zu einer fast ausschlielichen Begrenzung der Vakuumschalttechnik
auf den Bereich der Mittelspannung bis zu Nennspannungen von 36 kV.
Diese Arbeit soll kl

aren, ob durch die Aufteilung einer Vakuumunterbrechung in
mehrere Einzelunterbrechungen eine Steigerung der Gesamtfestigkeit m

oglich ist.
Durch die Addition kleiner Schlagweiten mit jeweils relativ hohen Festigkeiten wird
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are eine grundlegende Voraussetzung f

ur den erfolgreichen
Einsatz der Vakuumtechnologie auch im Hochspannungsbereich gegeben.
Die w

ahrend eines Durchschlags auftretende Lichtbogenspannung ist gegen

uber der
Spannungsfestigkeit einer intakten Vakuumstrecke zu vernachl

assigen. Im Falle des
Versagens einer Teilstrecke liegt die Gesamtspannung daher nahezu vollst

andig an
den restlichen Unterbrechungen an. Ausgehend von einer maximal belasteten Vaku-
umstrecke steigt die Spannungsbelastung der restlichen Strecken, und die gesamte
Anordnung versagt. Eekte, die eine Verschiebung der freien Potentiale bewirken,
















spannung einer n-fachen Unterbrechung U
d;n
zur Durchschlagspannung einer Ein-
fachunterbrechung U
d;1












ur die optimale Wirkung einer Zweifachunterbrechung ist die sym-
metrische Aufteilung der Teilspannungen auf die Einzelstrecken. Ausgehend von der
elektrischen Festigkeit U
d;1
einer Einfachunterbrechung im Vakuum nach Gleichung
1.18 ergibt sich bei gleichen Randbedingungen, identischen Konstanten und unter
Vernachl

assigung von festigkeitsmindernden Eekten die theoretische Durchschlag-
spannung einer Zweifachunterbrechung zu:
U
d;2

















ur eine Zweifachunterbrechung mit gleichm

aiger Spannungsaufteilung ergibt sich
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ur eine ideale Zweifachun-
terbrechung ergeben sich damit in Abh

angigkeit von  die Verbesserungsfaktoren
nach Tabelle 2.3.
Tabelle 2.3: Maximale Verbesserungsfaktoren einer symmetrischen
Zweifachunterbrechung
Exponent D 0,45 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8
Verbesserungsfaktor V2 1,46 1,41 1,37 1,32 1,27 1,23 1,19 1,15
Da eine gleichm

aige Spannungsaufteilung nicht immer m

oglich ist, soll im folgenden
die Verbesserung auch f

ur nicht ideale Voraussetzungen bestimmt werden.
2.2.2 Unsymmetrische Zweifachunterbrechung
Ist eine Zweifachunterbrechung unsymmetrisch belastet, d.h. die Spannungsauftei-
lung erfolgt nicht zu gleichen Teilen auf die Einzelstrecken, dann wird die Gesamt-
festigkeit der Zweifachunterbrechung vermindert. Denieren wir ein Teilpotential
T
p












mit 0 < T
p
 0; 5




















Bild 2.7 zeigt die hieraus resultierenden Verbesserungen. Es ist zu erkennen, da
f

ur groe -Werte und ung






oglich ist. Nur bei optimalen Mittelpotentialen (T
p
= 0; 5) und






Wegen des degressiven Verlaufs der Durchschlagskennlinie im Vakuum entsprechend
Gleichung 1.18 kann mit einer Reihenschaltung von mehr als zwei Unterbrechungen







0,36 0,38 0,4 0,42 0,44 0,46 0,48 0,5 0,52
Tp







Bild 2.7: Verbesserungsfaktor V
2
von Zweifachunterbrechungen bei un-
symmetrischer Spannungsaufteilung mit dem Teilpotential T
p
die Spannungsfestigkeit weiter erh

oht werden. Nachfolgend wird der Verbesserungs-
faktor einer Mehrfachunterbrechung (Gesamtschlagweite s) mit n Einzelunterbre-
chungen und unsymmetrisch belasteten Einzelschlagweiten bestimmt.







ur den Durchschlag entscheidend. Die gesamte Anordnung versagt, wenn
die Spannungsbelastung dieser Strecke mit der Schlagweite s=n die Durchschlag-
spannung gem












der Mehrfachunterbrechung (A) ist die Summe der
Durchschlagspannung der am h

ochsten belasteten Einzelstrecke (B) und der Summe




















2.2. Mehrfachunterbrechungen im Vakuum 37
















: Durchschlagspannung bei n-facher Unterbrechung























ohungsfaktor u bezieht sich dabei auf den Idealwert der Ein-
zelspannung von U
d;n









mit 1  u < n
Der Quotient aus der Durchschlagspannung der Mehrfachunterbrechung und der












Bild 2.8 zeigt die maximal m

oglichen Verbesserungsfaktoren von Mehrfachunterbre-







keit vom Durchschlagsexponenten  und der Unterbrechungsanzahl n.
2.2.4 Kennlinienbereiche
Da unterhalb einer Schlagweite von s
lin
 5mm der Zusammenhang zwischen der
Durchschlagspannung und der Schlagweite proportional ist (siehe Abschnitt 1.6,
[Lat-95]), erreicht der Verbesserungsfaktor V
n
einer n-fach-Unterbrechung erst ab
einer Mindestschlagweite von s
min
= n  s
lin
seinen Maximalwert. Bild 2.9 zeigt
die Abh

angigkeit der Verbesserungsfaktoren V
2
: : : V
4
von der Schlagweite. Grund-





(5mm) = 150 kV). Der anschlieende degres-
sive Teil der Kennlinie f

ur s > 5mm wurde mit  = 0; 7 angenommen. Die optimale


























Durchschlagspannung einer Mehrfachunterbrechung wird damit bei der Schlagweite
s = s
min
= n  s
lin
erreicht. Bis zu dieser Schlagweite verl

auft die Kennlinie linear
und erreicht also den maximalen Verbesserungsfaktor. Die in Bild 2.9 dargestellten
Kennlinien haben einen Knick im

Ubergangsbereich vom linearen zum degressiven
Kennlinienbereich. Dies ist eine Folge des Modells und physikalisch nicht nachzu-
weisen.
2.2.5 Erwartete Verbesserungen
Bisherige Untersuchungen sind zumeist von der Reihenschaltung einzelner Vakuum-
Schaltr

ohren ausgegangen. Eine fr

uhe amerikanische Untersuchung von Shores
[Sho-75] pr

uft die Reihenschaltungen von Vakuum-Schaltr

ohren mit einer einzelnen
Nennspannung von 45 kV f

ur den Einsatz im Hochspannungsbereich. Angestrebte
Nennspannungen von 800 kV mit 14 Schaltr

ohren in Reihe wurden jedoch, soweit
dem Verfasser bekannt, nicht realisiert.
Eine aufwendige Untersuchung wurde 1981 vom Electric Power Research Insti-
tute (EPRI) in den USA ver

oentlicht [Ric-81]. Ziel war es, einen Vakuum-



































Bild 2.9: Durchschlagskennlinien und Verbesserungsfaktoren im

Ubergangsbereich
vom linearen zum degressiven Kennlinienbereich
Leistungsschalter zu entwickeln, der mindestens in der 72 kV-Spannungsebene bei ei-
nem Nenn-Kurzschluausschaltstrom von 63 kA und einem Nennstrom von 3 kA ein-
gesetzt werden kann. Dies sollte mit unterschiedlichen Elektrodengeometrien erreicht
werden, wobei zumeist mit zwei Schaltkontakten (z.T. mit bis zu neun parallelen Ein-
zelelektrodenpaaren) zur Strom

ubertragung und konzentrisch angeordneten Stab-
Elektroden (bis zu 10) zur Lichtbogenf

uhrung gearbeitet wurde. Trotz guter Teiler-
gebnisse konnte dieses Ziel nicht verwirklicht werden.
Neben den elektrischen Pr

ufungen wurden Berechnungen der Schaltarbeit von
Mehrfachunterbrechungen durchgef

uhrt. Unter anderem wurden auch zweifachun-
terbrechende Schaltr

ohren (mit jeweils zwei beweglichen Schaltelektroden) mit der
Reihenschaltung von einfachunterbrechenden Schaltr

ohren verglichen. Als Berech-
nungsgrundlage wurde ein dynamisches System mit 5 Freiheitsgraden angenommen,








ur einen angenommenen 362-kV-Leistungsschalter ergaben sich die mechanischen
Ergebnisse nach Tabelle 2.4. Normierungsgrundlage war die Reihenschaltung von
sechs einfachunterbrechenden Schaltr

ohren mit je 60 kV Nennspannung. Bei drei
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zweifachunterbrechenden Schaltr

ohren ergeben sich signikante Vorteile bez

uglich
der Antriebskraft, Antriebsenergie und Baul

ange.
Tabelle 2.4: Normierte mechanische Kenndaten f

ur einen 362-kV-Vakuum-
leistungsschalter, der aus einfach- und zweifachunterbrechenden
Schaltr








5 4 3 6
Antriebskraft 1,70 1,30 0,87 1,00
Antriebsenergie 1,54 1,13 0,80 1,00
Gesamtlänge 1,20 1,00 0,76 1,00
Ausgehend von einem nach Abschnitt 1.6 (siehe Seite 23) realistisch erscheinenden
Exponenten  von 0,65 k

onnen wir bei einer Zweifachunterbrechung bei gleicher
Gesamtschlagweite einen maximalen Verbesserungsfaktor V
2
= 1; 3 erwarten, bei
der Vierfachunterbrechung erscheint ein Verbesserungsfaktor V
4
= 1; 6 praktikabel.
Die durchgef

uhrten und im folgenden beschriebenen Untersuchungen sollen zeigen,









Nothing resembles a new eect like a mistake.
Arthur C. Freeman
3.1 Versuchsaufbau
Die Versuchsanlage besteht im wesentlichen aus dem Rezipienten, dem
Stospannungs-Generator, einem Wechselspannungs-Transformator und der Me-
technik. Bild 3.1 zeigt den prinzipiellen Aufbau der Anlage. S

amtliche Messungen





a wurde speziell f

ur Hochspannungsuntersu-
chungen angefertigt. Bild 3.2 zeigt die technische Zeichnung des Versuchs-
gef

aes. Es besteht aus einer Edelstahlkammer (Werksto Nr. 1.4301) mit
den notwendigen Flanschen, z.B. f

ur die Vakuumpumpe, die Druck- und
Massenspektrometer-Sonden. Durch zwei Beobachtungsfenster k

onnen mit ei-
ner Videokamera die Elektroden w

ahrend eines Versuches beobachtet werden.
Der Ein- und Ausbau der Elektrodenanordnungen geschieht

uber einen Flansch
mit einem Innendurchmesser von 335mm.
Am oberen Teil des Rezipienten ist eine feste Hochspannungsdurchf

uhrung
eingebaut. Hiermit ist es m

oglich, Spannungen mit einem Scheitelwert bis zu
600 kV in den Hochvakuumbereich einzuleiten. Die erdseitige Elektrode am
unteren Teil des Gef
































































: kapazitiver Spannungsteiler 1450:1
















a S : kapazitiver Sensor
R
m
: koaxialer Meshunt 6

Vid : Videokamera
D/M : Drucksensor und Massenspektrometer
M : Mekabine PC : Personal Computer
PV : Peak-Voltmeter
Osz : digitale Oszilloskope




Mon : Monitor und Rekorder
Bild 3.1: Aufbau der Versuchsanlage
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Pumpen: Zur Evakuierung des Versuchsgef

aes stehen zwei seriell geschaltete
Vakuumpumpen zur Verf









Zeitraum von ca. 12 Stunden auf einen Absolutdruck von ca. 8  10
 4
Pa eva-
kuiert. Dieser Druck erscheint ausreichend, da in mehreren Untersuchungen
f

ur den Druckbereich unterhalb von 10
 3
Pa keine signikante Ver

anderung
der Durchschlagspannung festgestellt wurde [Lat-95] [Kal-74].
Stospannungs-Generator: Zur Erzeugung der Blitzstospannung der Form
1,2/50s (siehe Gleichung 1.15) steht ein achtstuger Stospannungs-
Generator
3
mit einer Summenladespannung von 2MV und einer Energie von
50 kWs zur Verf

ugung. Die Anlage wird in dreistuger Anordnung mit einer


























altnis der Spannung von 5333:1.
Wechselspannungs-Transformator: Zur Wechselspannungskonditionierung





kadenschaltung mit einer Maximalspannung von 800 kV und einem Nennstrom




uftransformators kann durch zwei
antiparallel geschaltete Thyristoren innerhalb einer Stromhalbschwingung im
Nulldurchgang abgeschaltet werden. Als Abschaltbedingung ist ein maximaler
Prim











mit einer Dauerleistung von ca.
4 kW mit dem Pr

uftransformator verbunden.
Die Messung der Wechselspannung erfolgt






altnis von 1450:1 .
1
Leybold Heraeus, Trivac D 60 A
2






























achlich eingesetzten Elektroden sind aus Edelstahl (Legierung X5 Cr-






ahigkeit) und chemische (Austrittsarbeit) Eigenschaften
wie der schwierig zu bearbeitende Kontaktwerksto Chrom-Kupfer (CrCu) realer
Schaltst

ucke (siehe Bild 2.5) hat [Erv-72]. Das Elektrodenprol wurde als Kompro-
mi zwischen niedriger Maximalfeldst






der Einsatz von Borda-Elektrodenprolen bei unterschiedlichen Schlagweiten nur
eine geringe Verminderung der maximalen Feldst

arke ergab [Ben-87][Kah-93], wur-































Bild 3.3: Technische Zeichnungen der Elektroden, Edelstahl: Werksto Nr. 1.4301
3.2 Metechnik






ur die Messung und Aufzeichnung der Spannungs- und Stromkennlinien standen
drei Oszilloskope
8





uber ein IEEE-Interface und eine Schnitt-




ubertragen. Mit Hilfe einer
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Neben der Spannungsaufzeichnung auf den Oszilloskopen wurde der Scheitel- und




Spannungen: Die Spannungsmessung der angeschlossenen Wechsel- und Blitz-
stospannung erfolgte direkt an den Unterkapazit

aten der Teiler (siehe Ab-
schnitt 3.1). Die Spannung wurde

uber ein Koaxialkabel (Wellenwiderstand
50
) mit den Aufnahmeger

aten in der Mekabine verbunden.
Strom: Die Strommessung erfolgt

uber einen koaxialen Meshunt (6
), der in den





ist (siehe Bild 3.2).
Freie Potentiale: Zur Messung der bei Mehrfachunterbrechungen auftretenden
Mittenpotentiale wurde ein kapazitiver Sensor im Versuchsgef

a integriert








 A  E(t) (3.1)











ache in der Sensorspitze
E(t) : Feldst








des geerdeten Sensors zur Me

ache wird durch den
relativ groen Meabstand von mehr als 40mm auf vernachl

assigbare Werte
im Bereich von einigen Femtofarad gebracht. Wichtig f

ur den erfolgreichen
Einsatz des kapazitiven Sensors ist eine Kalibrierung mit einem bekannten
Potential der Me






) in der Sensorspitze und der Me

ache. Durch die Grenzfre-
quenz von

uber 100MHz kann der Sensor auch zur Aufnahme von transienten



































ur Mehrfachunterbrechungen sind die Kapazit

aten zwischen den Elektroden eine
wichtige Dimensionierungsgr

oe. Das metallische Versuchsgef

a bendet sich auf







assigbar und sie beeinussen das Potential der
freien Elektroden entscheidend. Bild 3.5 zeigt die Kapazit

aten einer Zweifachunter-
brechung in einem geerdeten Geh

ause. Je nach Elektrodengeometrie und Schlagweite
ergeben sich f













Maxim, Typ LH 0063
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aten (z.B. zwischen Hochspannungszulei-

















Bild 3.6: Ersatzschaltbilder einer Zweifachunterbrechung






jeweils aus den Eigenkapazit

aten









a zusammen. Da die Spannung



















Versuche ist das Verh



























maximalen Fehler von 0; 25% (bei 10 pF)

uber ein 4-Leiter Mekabel mit Kelvin-
Klemmen an die

aueren Elektroden angeschlossen. Um Fehler in der Messung durch
unterschiedliche Sekund

arparameter (z.B. Kontaktierung und Lage der Meklem-





uhrt. Es ergeben sich die Anordnungen nach Bild 3.7.
Bei Vernachl

assigung des Meshunts R
m


















































osungen dieser Gleichungen ergeben die Kapazit


















































































ahige Mittelelektrodenplatte (Durchmesser gro gegen

uber den Elek-
trodendurchmessern) die beiden Schlagweiten trennt. Dies wurde bei einem Gro-
teil der untersuchten Elektrodenanordnungen realisiert. An Geometrien nach Bild











oglich. In der Praxis zeigten sich jedoch keine
Abweichungen der Ergebnisse von dem zuvor beschriebenen Modell.
Analog erfolgt die Kapazit






angige Messungen (z.B. eine Messung ohne Kurzschlu, vier Messungen mit













. Diese Gleichungen wurden analytisch und numerisch berechnet.
3.2.3 Verschiedenes
Druckmessung: Zur Bestimmung des Absolutdruckes innerhalb des Versuchs-
gef

aes wurde ein Ionisationsvakuummeter
14
verwendet.
Restgaszusammensetzung: Die Restgasanalyse erfolgte mit Hilfe eines Massen-
spektrometers
15
mit einem Mebereich bis zu 100 atomaren Masseneinheiten
(amu). Die Messungen ergaben einen erwarteten Verlauf mit einem Hauptmas-
senanteil bei 18 amu (Wasser).
14
Leybold-Heraeus, IONIVAC IM 210 D
15
Fisons Instruments, Quartz 100 D
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Messung der R

ontgenstrahlung: Da ein Teil der von den Elektronen im elek-
trischen Feld aufgenommenen Energie in Form von R

ontgenstrahlung frei-







den Personenschutz wichtig [R

oV-91]. Die Messung der Dosisleistung erfolgte
w















atzlich bietet die Messung der Dosisleistung eine gute

Uberwachung bei
der Konditionierung der Elektroden mit Wechselspannung. Erh

ohte Elektro-
nenemissionen sind nicht nur als Stromerh

ohung erkennbar, sondern bewirken





uberwachung: Durch eine am Beobachtungsfenster des Versuchsgef

aes
angebrachte Videokamera wurden Vorentladungs- und Durchschlagsvorg

ange
an den untersuchten Elektrodengeometrien beobachtet. Insbesondere durch
die Aufzeichnung des Videosignals (26 Bilder pro Sekunde) konnten Hinwei-
se auf den Ort und die Art des Durchschlags gewonnen werden. Die zeitliche
Au





Bei der FE-Methode wird der Feldraum durch ein Netz aus Elementen mit Knoten-
punkten diskretisiert. Die Randbedingungen der Elemente werden dabei durch die
jeweiligen Nachbarelemente bestimmt, so da die gesamte L






atzen (mit einer Ansatzfunktion geringer Ordnung) hervorgeht [M

ul-95].
Feldberechnungen nach der FE-Methode wurden in diesem Projekt haupts

achlich
zur Reduzierung von Entwicklungszeiten und -kosten eingesetzt. Durch die pr

a-
experimentellen numerischen Berechnungen konnten wichtige Eigenschaften des
sp

ateren Hochspannungsverhaltens prognostiziert werden. Dabei waren besonders
zwei Ergebnisparameter wichtig:
16
Automess, Typ 6150 AD2
17
FAG, FH 39 R 5
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Die Maximalfeldst

arke: Da die Feldst

arke einen wesentlichen Einu auf die
Elektronenemission (siehe Gleichung 1.2), und damit auf das Durchschlags-
verhalten einer Elektrodengeometrie hat, waren die H
























uber die freien Potentiale von Mehrfachunterbrechungen getroen










Bild 3.8 zeigt die Feldverteilung einer Einfachunterbrechung (Elektrodendurchmes-
ser 100mm) mit einem Elektrodenabstand von 30mm. Die Feldst

arke ist normiert
und bezieht sich auf die mit 1 angenommene Feldst

arke im homogenen Feldbereich
an der Symmetrieachse der Elektroden.










ubertragen werden. Realistische Gr

oen des homogenen Feldes
liegen dabei im Bereich von ca. 200 kV/cm. Die Feldberechnung ergibt eine Ma-
ximalfeldst









In diesem Projekt wurde das Programmpaket ANSYS
18
in der Version 5.0a und 5.2





uhrt werden. Die Berechnung wird dadurch wesentlich vereinfacht,
da die Anzahl der Elemente reduziert werden kann. Bei einigen Ausnahmen muten
"
echte\ dreidimensionale Berechnungen durchgef






Mit Hilfe des Netzwerkanalyseprogrammes PSpice
19
wurde der Einu von Vorent-
ladungsstr

omen und parallelen Steuerelementen zu den Elektrodenstrecken auf den





MicroSim Corporation, Version 6.0


















Bild 3.8: Rotationssymmetrische Feldberechnung einer Einfachunterbrechung,
Elektrodendurchmesser 100mm, Schlagweite 30mm





uber Um- und Entladungsvorg

ange gewonnen werden.
Ausgehend von dem kapazitiven Ersatzschaltbild einer Zweifachunterbrechung nach
Bild 3.6 wurde eine erweiterte Schaltung zur Simulation von Zweifachunterbrechun-


























Wichtige Parameter der Zweifachunterbrechung sind das Mittelelektrodenpotenti-
al u
m
und der Strom i, der durch den Meshunt R
m
iet. Bild 3.10 zeigt den





ahr 33 s. Dieser Strom wurde bei einer Zweifachunterbrechung
mit einer Schlagweite von 2 5mm aufgezeichnet.

















Bild 3.9: Ersatzschaltbild einer Zweifachunterbrechung zur
Simulation von Vorentladungen





aten hervorgerufen. Durch die induktivit

ats-


































Bild 3.10: Gemessene Vorentladung in einer Zweifachunterbrechung
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= 6pF und C
e
= 1; 6 pF angenommen. Oh-
ne externe Steuerungen (C
T1;2
= 0 und R
T1;2
= 1) erreichte das Mittelpotential






) = 44%. Die Vorentladung wurde durch die
Parallelschaltung des Widerstandes R
V 1
(25-k
) zur oberen Teilstrecke in der Zeit
33s  t  34s simuliert. Ein Vergleich der realen und simulierten Kennlinien





























































Bedingt durch die zahlreichen Durchschlagsparameter im Vakuum sind konstante
Versuchsbedingungen f

ur eine hohe Reproduzierbarkeit der Mewerte extrem wich-
tig. Wegen des aufwendigen Verfahrens konnte nur eine Messung pro Tag erfolgen.
Um systematische und zuf

allige Fehler zu minimieren, wurde bei der Untersuchung
einer weiterentwickelten mehrfachunterbrechenden Elektrodengeometrie immer eine
Vergleichsmessung der entsprechenden Einfachunterbrechung durchgef

uhrt. Der Ver-
suchsablauf wird in den nachfolgenden Abschnitten beschrieben (vergl. [Kah-93]).
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3.4.1 Mechanische und chemische Elektrodenbehandlung
Um Durchschlagspuren vorangegangener Versuche zu eliminieren (siehe Photos von










end erfolgt eine Politur mit Naschleifpapier (K

ornung 1000). Dadurch wird ein
Mittenrauhwert von R
a
 0; 1m erreicht.
Nach der Entfernung grober Ober

achenpartikel mit Isopropanol werden die Elek-




anzt. Die Zusammensetzung des S

aure-
bads ist in Tabelle 3.1 angegeben.
Tabelle 3.1: Zusammensetzung der S

aure
Zusammensetzung Chemische Formel Anteil in Vol. % Konzentration in %
Phosphorsäure H3PO4 34 85
Schwefelsäure H2SO4 11 95







uber eine Zeit von 6 Minuten die
Elektroden mit dem Pluspol einer Konstantstromquelle (Stromdichte ca. 1 kA/m
2
)





uck. Nach erneuter Reinigung mit Isopropanol werden die Elek-
troden umgehend und m

oglichst staubfrei in das Versuchsgef

a eingebaut.
3.4.2 Konditionieren der Elektrodenanordnung









Vorwiderstand verbunden (siehe Bild 3.1). Es erfolgt eine Strom-Konditionierung,
die durch die Verdampfung von Mikrospitzen und die Desorption von Gasen eine
Erh

ohung der elektrischen Festigkeit bewirkt [Lat-95][Ben-87]. Bild 3.12 zeigt den
Ober

achenzustand einer Mikrospitze vor und nach einer Konditionierung.
Die Wechselspannung wird zu Beginn der Konditionierung kontinuierlich erh

oht, bis
Stromimpulse mit Impulsbreiten von circa einer Mikrosekunde und Amplituden von





ormig an. Anschlieend wird die Wechselspannung in 4-kV-Schritten
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erh

oht, bis die Schnellabschaltung des Transformators anspricht. Als Abschaltbe-
dingung wurde ein maximaler Strom von 100mA (im Hochspannungskreis) festge-
legt. Transiente






aren, da die eigentliche Strommessung an der
Prim

arseite erfolgt [Kah-93]. Nach der Konditionierung wurde umgehend die Span-
nungsfestigkeit der Elektrodenanordnung ermittelt.
Bild 3.12: Ober

ache einer Mikrospitze vor und nach einer Konditionierung [J

ut-79]
3.4.3 Messung der Blitzstospannungsfestigkeit
Der Stospannungs-Generator nach Marx (siehe Abschnitt 3.1) erzeugt Blitzsto-
spannungen der Form 1,2/50s. In Anlehnung an die Up- and Down-Methode
[Kin-95] wird die Amplitude der Blitzstospannung stufenweise gesteigert, wobei in





oglichen Durchschlagswerte erfolgt die Spannungssteigerung in kleinen
Schritten von U  10 kV.
Nach dem ersten Durchschlag wird der Scheitelwert auf ca. 60% der vorherigen
Durchschlagspannung reduziert. Dieser Proze wird solange wiederholt, bis die Am-
plitude der Durchschlagspannung unterhalb des zuvor ermittelten Wertes liegt. Der
Maximalwert wird als Durchschlagspannung der Elektrodengeometrie festgehalten.
Es zeigte sich, da bei der

uberwiegenden Zahl der Versuche der erste Durchschlag





Die zwei Bereiche der Durchschlagskennlinie im Vakuum (siehe Abschnitt 2.2.4) wer-
den statistisch unterschiedlich behandelt. Bis zu einer Schlagweite von ca. 10mm
wird eine Kennlinie nach der statistischen Methode der linearen Korrelation ermit-
telt. Um den f

ur Mehrfachunterbrechungen wichtigen Durchschlagsexponenten  zu
ermitteln, wird f

ur Schlagweiten oberhalb von 10mm durch die einzelnen Durch-
schlagspannungen ein Polynom gem

a y  x

gelegt.
Der stochastische Zusammenhang zwischen zwei Gr

oen X und Y wird durch den



























mit   1  r  1 (3.5)
Unter der Voraussetzung ann






des Zusammenhangs zwischen den Gr

oenX und Y . Ein jrj nahe eins bedeutet einen
sehr engen Zusammenhang, w

ahrend r = 0 keinen Zusammenhang anzeigt.












































oere Schlagweiten wiedergibt, mit:
U = k  s






























Der Technik sind gegenw

artig die Mittel gegeben, elektri-
sche Str

ome von unbegrenzter St

arke auf billige und bequeme
Weise

uberall da zu erzeugen, wo Arbeitskraft disponibel ist.
Werner von Siemens
4.1 Zweifachunterbrechungen
Durch nur ein freies Potential ist die Zweifachunterbrechung von
den Mehrfachunterbrechungen zun

achst am einfachsten zu realisie-
ren und metechnisch zu erfassen. Ausgehend von einer Steigerung
der Durchschlagspannung durch Mehrfachunterbrechungen gem

a
Abschnitt 2.2 ist hierbei allerdings ein relativ geringer Verbesse-
rungsfaktor (vergl. Tabelle 2.3) zu erwarten.







ufung der theoretischen Erwartungen wurden zun

achst Durchschlags-














ohren haben jeweils eine Nennspannung von 36 kV bei einem Schalthub
von 25mm. Bild 4.1 zeigt die serielle Schaltung der R

ohren. Eine einzelne Schalt-
r

ohre hat bei einer Potenzregression der Durchschlagspannung in dem untersuchten
1
Siemens, Typ VS 30029
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Schlagweitenbereich (4mm : : : 20mm) einen Kennlinien-Exponenten  = 0; 66. Bild
4.2 zeigt die gemessenen Durchschlagspannungen der Ein- und Zweifachunterbre-
chung im Vergleich. Da die Messung des Mittelpotentials einen Wert von ca. 50%
der Hochspannung ergab, ist f

ur eine Zweifachunterbrechung gem

a Formel 2.6 ein
Verbesserungsfaktor von 1,27 zu erwarten. Der in Abh

angigkeit von der Schlagweite
aufgetragene Verbesserungsfaktor V
2
erreicht allerdings erst bei Schlagweiten ober-
halb von 18mm Werte gr

oer als 1,2. Dies liegt am

Ubergangsbereich vom linearen
zum degressiven Teil der Durchschlagskennlinie.
Einfachunterbrechung
Ud = 35 s0,66      r = 0,947
Zweifachunterbrechung






















Bild 4.2: Spannungsfestigkeit von Vakuum-Schaltr

ohren
Eine lineare Regression bis zu einer Schlagweite von 8mm ergibt mit einer sehr guten
Korrelation von r = 0; 998 einen linearen Zusammenhang von Durchschlagspannung
und Schlagweite mit U
d
=  12 + 22  s (bei potentieller Regression: U
d
= 15; 9  s
1;1
mit r = 0; 998). Die statistische Berechnung der Kennlinie f

ur Schlagweiten ober-
halb von 10mm ergibt hingegen eine degressive Kennlinie mit U
d
= 54; 0  s
0;47
und r = 0,998 (alle Angaben gem

a Gleichung 1.18: Durchschlagspannung U
d
in
kV, Schlagweite s in mm). Eine Durchschlagspannungserh

ohung durch Mehrfachun-
terbrechungen ist im linearen Kennlinienbereich nicht m

oglich (siehe Abschnitt 2.2
auf Seite 33). Da der maximale Verbesserungsfaktor einer Zweifachunterbrechung
bei der doppelten Schlagweite des linearen Bereiches erreicht wird, kann die Rei-
henschaltung erst bei Gesamtschlagweiten oberhalb von ca. 16mm nennenswerte
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altnisse von zwei seriellen
Schaltr

ohren, so ist der Spannungsgewinn mit ungef

ahr doppeltem Materialaufwand
und Platzbedarf verbunden. Diese L






Bei der Unterbringung von zwei oder mehr Unterbrechungen in einer gemeinsamen
Vakuumumgebung k

onnten diese Nachteile eliminiert werden. Ob dabei die span-
nungserh

ohende Wirkung von Mehrfachunterbrechungen erreicht wird, sollen die
folgenden Untersuchungen zeigen.
4.1.2 Einufaktoren auf den Kennlinienverlauf
von Einfachunterbrechungen
Schlagweite
Messungen an ungeschirmten Einfachunterbrechungen best

atigten den unterschied-
lichen Verlauf der Durchschlagskennlinie bei verschiedenen Schlagweiten. Bild 4.3
zeigt die Spannungsfestigkeit von Einfachunterbrechungen bei einer Schlagweite von
3mm : : : 40mm (Elektroden mit 75mm Durchmesser gem

a Bild 3.3).
Schlagweite bis 10 mm
Ud = 33 s       r = 0,987
Gesamter Schlagweitenbereich
Ud = 53 s0,69                r = 0,976
Schlagweite 15 mm ... 40 mm














Bild 4.3: Durchschlagskennlinien von ungeschirmten Einfachunterbrechungen in
unterschiedlichen Schlagweitenbereichen, Elektrodendurchmesser 75mm
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W

ahrend man bis zu einer Schlagweite von 10mm mit guter N

aherung (Korrelati-





allt der Kennlinien-Exponent  im gr

oeren Schlagweitenbereich von
15mm bis 40mm auf einen Wert von 0,68. Die Verminderung von  mit steigender
Schlagweite wurde in vielen Messungen best

atigt und wird durch den exponenti-





verursacht [Ben-87] [Kah-93] [Lat-95].
Elektroden
Um den Einu der Elektrodenform auf den Kennlinienverlauf zu untersuchen, wur-
den drei Elektroden gleichen Durchmessers (100mm) mit unterschiedlicher Form























Bild 4.4: Feldberechnung eines geschlitzten AMF-Kontaktes, 60

-Ausschnitt, Durch-




Zum Vergleich wurden zwei Typen von Axialmagnetfeld-Kontakten mit einem
Grundk

orper aus Kupfer und Kontakt

achen aus Chrom-Kupfer getestet. Bild 4.4
zeigt einen 60

-Ausschnitt aus dem AMF-Kontakt mit einer geschlitzten Ober-


ache zur Optimierung des axialen Magnetfeldes. Die berechnete Feldverteilung







Ende der Kontaktschlitze von mehr als der doppelten Homogenfeldst

arke. Ein
AMF-Kontakt ohne geschlitzte Ober






ohungsfaktor von maximal 1,71 bezogen auf die Homogenfeldst

arke.
Vergleicht man die Feldberechnungen der AMF-Kontakte mit dem Ergebnis der Si-





ohung von 1,20 den Erfolg des optimierten Randproles.
Die Messungen der Blitzstospannungsfestigkeiten best








ohungen der Elektroden. Bild 4.5 zeigt die Durch-
schlagskennlinien der drei verschiedenen Elektrodentypen.
AMF-Kontakt, geschlitzt
Ud = 106 s0,41    r = 0,991
AMF-Kontakt, plan
Ud = 151 s0,33    r = 0,951
Radius-Elektrode
Ud = 84 s0,52    r = 0,963
Geschirmte Anordnung
AMF-Kontakte













Bild 4.5: Spannungsfestigkeit von Einfachunterbrechungen,
Elektrodendurchmesser 100mm
Die Spannungsfestigkeit des ungeschlitzten AMF-Kontaktes liegt im gesamten
Schlagweitenbereich oberhalb der Kennlinie des geschlitzten Kontaktes. Mit zuneh-
mender Schlagweite reduziert sich jedoch die Dierenz der Durchschlagspannungen.
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ohungen an den Ober

achenschlitzen wird im in-
homogeneren Fernfeld sekund








Kanten der Elektroden, die mit einem Radius von 2mm bei beiden AMF-Kontakten
gleich ist. Durch den gr

oeren Randradius liegt die Spannungsfestigkeit der Radius-
Elektrode bei Schlagweiten oberhalb von 25mm deutlich

uber den AMF-Kontakten.
Bedingt durch die relativ groen Schlagweiten ist der Kennlinien-Exponent f

ur die
drei Kontakttypen eher gering ( = 0; 33 : : : 0; 52).
Schirmung
Da die metallische Schirmung einen erheblichen Einu auf das Durchschlags- und
L

oschverhalten im Vakuum hat [Kah-93] [Bie-93], ist dieser Einu auch f

ur Mehr-
fachunterbrechungen wichtig. Tabelle 4.1 zeigt die Wirkung des Schirmdurchmessers
auf die Durchschlagskennlinie bei einer Edelstahlelektrode (Durchmesser 75mm),
die der Form eines Radialmagnetfeld-Kontaktes nachgebildet war. Deutlich kann ei-
ne Verkleinerung des Kennlinien-Exponenten  mit sinkendem Schirmdurchmesser
festgestellt werden. Dieser Eekt ist auf den

Ubergang von Wechselwirkungsprozes-







agt bei einem Schirmdurchmesser von 90mm die
Schlagweite zwischen Elektrodenrand und Schirm nur 7,5mm. Eine Vergr

oerung
der Schlagweite zwischen den Elektroden oberhalb von 20mm verbessert daher die
Spannungsfestigkeit der Anordnung nur unwesentlich. Die starke Beeinussung des
Durchschlagsexponenten in den Kennlinien von [Kah-93] zeigt, da die Wirkung
des Schirmes in die Konstruktion von Mehrfachunterbrechungen einbezogen werden
mu.




Ud = f‹sα  mit Ud in kV und s in mm
f α Korrelationskoeffizient r
90 mm 182 0,12 0,923
100 mm 121 0,28 0,969
120 mm 110 0,35 0,989
ohne Schirm 60 0,58 0,998
Eine Vergleichsmessung von Durchschlagsfestigkeiten der AMF-Kontakte mit einem
metallischen Schirm (Durchmesser 160mm) best

atigen diesen Eekt. Die Festigkeit
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liegt deutlich unterhalb der ungeschirmten Kennlinie (siehe Bild 4.5). Beide AMF-
Kontakte (plan und geschlitzt) haben eine nahezu identische Kennlinie. Der Einu








4.1.3 Realisierung von Zweifachunterbrechungen
Theorie
Nach Abschnitt 2.2 erzielt eine Mehrfachunterbrechung eine gr

oere Verbesserung
mit abnehmenden Exponenten . F

ur hohe Durchschlagsfestigkeiten, besonders im
Vergleich zu anderen L

oschmedien, sind hingegen hohe -Werte anzustreben (vergl.
Bild 2.6 auf Seite 32). Um maximale Durchschlagspannungen zu erreichen, sollte
eine Zweifachunterbrechung folgende Kriterien erf

ullen:
 Der Durchschlagsexponent mu bei groen Schlagweiten maximal sein. Reale
Werte werden hierbei im Bereich 0; 5 : : : 0; 7 liegen (vergl. Abschnitt 1.6). Dies
kann durch eine optimierte Elektroden- und Schirmform unterst

utzt werden.
 Die Einzelschlagweite sollte nicht kleiner als ca. 5mm : : : 10mm sein, da der
lineare Bereich der Vakuum-Durchschlagskennlinie hier endet und der Verbes-
serungsfaktor noch nicht seinen Endwert erreicht hat (siehe Abschnitt 2.2.4).
Durch den erh

ohten mechanischen Aufwand von Mehrfachunterbrechungen





Bild 4.6 zeigt den grunds

atzlichen Aufbau einer Zweifachunterbrechung (angedeu-
tetes Versuchsgef

a, vergl. Bild 3.2). Damit eindeutige und reproduzierbare Durch-
schlagspannungen der Ein- und Zweifachunterbrechungen gemessen werden konnten,
wurden folgende Forderungen ber

ucksichtigt:
Mechanische Fixierung des Mittelelektrodenblocks: Um Feldverzerrungen
und ungleiche Einzelschlagweiten zu vermeiden, mute der Mittelelektroden-
block mechanisch auf eine exakte H

ohe, in Flucht mit der Hochspannungs-
und Erdelektrode sowie auf parallele Elektrodenober

achen justiert werden.
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Dabei war eine Absenkung bzw. Anhebung der Hochspannungs- und Erdelek-
trode zu ber

ucksichtigen. Durch Mescheiben konnte die Schlagweite mit einem
Fehler von ca.  0; 1mm eingestellt werden. Bei einer Einfachunterbrechung
mit 20mm Schlagweite ( = 0; 7) bewirkt eine Verminderung der Schlagweite
um 1mm eine Reduzierung der Spannungsfestigkeit um 3,5%. Bei einer span-
nungssymmetrischen Zweifachunterbrechung gem

a Abschnitt 2.2.1 ergibt eine
Dejustierung des Mittelelektrodenblocks um den gleichen Betrag eine Span-
nungsreduzierung um mehr als 7%.
Elektrische Eigenschaften des Mittelelektrodenblocks: Unter idealen Vor-
aussetzungen nimmt der Mittelelektrodenblock die H

alfte des Hochspannungs-
potentials an. Bedingt durch die vakuumspezischen Vorentladungsstr

ome
(siehe Abschnitt 4.2) kann es zu einer erh

ohten Spannungsbelastung kom-
men. Daher wurde eine elektrische Festigkeit der St

utzer von ca. 75% des
Hochspannungspotentials u
h
realisiert. Diese Spannung mu einerseits sicher
von der St

utzerkonstruktion gehalten werden k

onnen, andererseits sollte die
Feldverzerrung zwischen den Elektroden minimal sein.
Anzahl und Form der Elektroden: Im Hinblick auf ein vergleichbares Feld und
praxisnahe Kontaktparameter besteht die Zweifachunterbrechung aus jeweils
























Bild 4.6: Prinzipieller Aufbau einer Zweifachunterbrechung
2
Siemens, Typ 3FA1 030-1
3
Driescher, Typ PSA 30
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Die Messung und Simulation des Mittelelektrodenpotentials am Elektrodenaufbau
nach Bild 4.6 zeigt, da die Voraussetzung einer gleichm

aigen Spannungsauftei-
lung auf beide Schlagweiten durch das geerdete Versuchsgef

a verhindert wird. In



















Bild 4.7: Feldberechnung der ungesteuerten Zweifachunterbrechung
Die kapazitive Aufteilung mitC
1
= 5; 0 pF und C
2e
= 7; 0 pF (Schlagweite 210mm,
Elektrodendurchmesser 75mm) ergibt eine unterschiedliche Feldst

arke in der oberen











41,7% ist die Folge. Bei einem Exponenten  = 0; 69 (Kennlinie aus Bild 4.3)





 1; 06. Um optimale Verbesserungen zu erzielen (V
2;max
= 1; 22) ist eine
Steuerung des Mittelelektrodenpotentials daher unumg

anglich.
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4.1.4 Einuparameter auf das Mittelelektrodenpotential
Das Mittelpotential einer Zweifachunterbrechung ist von mehreren Parametern
abh

angig. Durch Steuerelektroden und -schirme kann das freie Potential beeinut
werden. Eine einfache M

oglichkeit ist hierbei der Einsatz einer auf Hochspannungs-
potential bendlichen konzentrischen Steuerelektrode S, wie in Bild 4.8 gezeigt.
S
Bild 4.8: Zweifachunterbrechung mit Steuerelektrode S
Am Beispiel dieser Anordnung soll der Einu unterschiedlicher Parameter auf das
Mittelelektrodenpotential quantiziert werden. Die angegebenen Ergebnisse wurden











oht. Der Einu der Erdkapazit

aten wird dadurch verringert und
das Mittelelektrodenpotential steigt. Bild 4.9 zeigt die Ergebnisse der Simulation.
Das Mittelelektrodenpotential konvergiert erst f

ur sehr groe Elektroden gegen den
50-%-Wert. Realistische Verbesserungen sind hiermit nicht m

oglich, insbesondere




ache die Festigkeit abnimmt (siehe Abschnitt
4.1.8).
Weiterhin hat die St

arke von Elektroden mit Radiusprol einen Einu auf die Kapa-
zit

at und damit auch auf das Mittelpotential. Der Vergleich von 60-mm-Elektroden
mit einer Dicke von 10mm (siehe technische Zeichnung in Bild 3.3) und Elektroden
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gleichen Auendurchmessers, aber einer Dicke von 22mm (Auenradius 11mm), er-
gab ein um ca. 2,5% vermindertes Mittelpotentential von weniger als 42%. Eine














Bild 4.9: Mittelelektrodenpotential in Abh

angigkeit vom Elektrodendurchmesser d
Ausgehend von der Anordnung mit Steuerschirm (siehe Bild 4.8) kann das freie Po-
tential sowohl

uber den Abstand der Steuerelektrode, als auch durch den Steuer-
elektrodendurchmesser beeinut werden. Bild 4.10 zeigt das freie Potential in
Abh

angigkeit von diesen Parametern. Bei einem konstanten Abstand der Steuer-
elektrode zur Oberkante der oberen Schaltelektrode von 20mm steigt das Mittel-
elektrodenpotential in diesem Bereich nahezu proportional zum Durchmesser. Im
Hinblick auf m






Elektrodengeometrien wurde ein Steuerelektrodendurchmesser von 300mm festge-
legt. Durch die Variation des Abstandes kann damit das Mittelelektrodenpotential

























Bild 4.10: Mittelelektrodenpotential in Abh

angigkeit vom Durchmesser und
Abstand der Steuerelektrode
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Neben den f

ur einen Elektrodenaufbau konstanten geometrischen Parametern hat
auch die Schlagweite einen Einu auf das Mittelelektrodenpotential. Der Elektro-
denabstand ver

andert nicht nur die Eigenkapazit

at in den einzelnen Strecken, son-





(siehe Ersatzschaltbild 3.6) zwischen dem Mittelelektro-
denblock und dem Erdpotential beeinut.
Bild 4.11 zeigt die Abh

angigkeit des Mittelelektrodenpotentials der optimierten An-
ordnung (75-mm-Elektroden, 300-mm-Steuerplatte, Abstand 22,5mm) bei der Va-
riation der Schlagweite. Die

Anderungen liegen hier in einem Bereich von weniger
als 1% um den 50-%-Wert. Dennoch sollte bei der Konstruktion einer Mehrfach-














angigkeit des Mittelelektrodenpotentials von der Schlagweite s
Im Gegensatz zu den hier dargestellten monoton steigenden oder monoton fallen-
den Funktionen kann es bei geschirmten Anordnungen zu lokalen Extremwerten des





aten zwischen dem Steuerschirm, dem Dampfschirm, den Elek-




Durch eine an der Hochspannungszuf

uhrung befestigte Steuerscheibe
(Durchmesser 300mm) oberhalb der Schaltelektroden kann das Potenti-
al des Mittelelektrodenblocks auf 50% der angelegten Gesamtspannung
eingestellt werden. Bild 4.12 zeigt die Feldberechnung dieser Anordnung


















Bild 4.12: Feldberechnung einer Zweifachunterbrechung mit Steuerelektrode
Die resultierenden Feldst






ohung am Elektrodenrand von 1,20 (berechneter Wert) ist in beiden




ohung der Einfachunterbrechung nach
Bild 3.8

ubereinstimmend. Der Punkt mit maximaler Feldst

arke ist am Rand der




ohungsfaktors von 1,55 konnte kein
Durchschlag an dieser Stelle beobachtet werden.
Zum Vergleich der Festigkeiten wurden Schlagweiten von 20mm (bzw. 210mm)
und 30mm (bzw. 215mm) gew

ahlt. Damit war gew

ahrleistet, da die Einzelschlag-
weiten auerhalb des linearen Bereiches der Durchschlagskennlinie liegen und rea-
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listische Kontakth

ube simuliert wurden. Die Ergebnisse der Durchschlagsversuche
werden in Bild 4.13 gezeigt. Die Festigkeit der Zweifachunterbrechung liegt in allen
F

allen deutlich oberhalb der Einfachunterbrechung. Vergleicht man die Medianwerte
der Durchschlagspannungen bei 20mm und 30mm, so ergeben sich Verbesserungs-
faktoren von V
2
(20mm) = 1; 26 bzw. V
2
(30mm) = 1; 29. Die Potenzregression der
Einfachunterbrechung ergibt einen Kennlinien-Exponenten  = 0; 60. Der damit er-
wartete Verbesserungsfaktor nach Gleichung 2.6 von V
2
= 1; 32 wird nahezu erreicht.
Zweifachunterbrechung
Ud = 107 s0,50    r = 0,979
Einfachunterbrechung














Bild 4.13: Durchschlagskennlinien von Zwei- und Einfachunterbrechungen, Elektro-
dendurchmesser 75mm, Mittelpotentialsteuerung mittels Steuerscheibe
4.1.6 Feldgesteuerte Zweifachunterbrechungen
mit Schirmung
Geschirmte Elektrodenanordnungen sind an reale Vakuum-Schaltr

ohren
(siehe Aufbau einer Schaltr

ohre in Bild 2.1) angepate Modelle, wobei der









a kommt es zu einer hohen kapaziti-
ven Kopplung des Schirmes gegen das Erdpotential. Ein Schirmpotential
von weniger als 40% ist die Folge.




potentiale im Bereich von 50% maximal.

Ahnlich der ungeschirmten Anordnung
kann durch eine geeignete Form des Schirmes und durch den Einsatz eines Steuer-
schirmes das Schirmpotential auf die H

alfte der anliegenden Gesamtspannung ge-
steuert werden. Um den Einu einer Schirmung auf die Spannungsfestigkeit zu
untersuchen, wurde zun

achst eine Zweifachunterbrechung gem

a Bild 4.14 konstru-
iert.
1




Bild 4.14: Aufbau einer Zweifachunterbrechung mit Steuerschirm und
75-mm-Elektroden
Zur mechanischen und elektrischen Fixierung des Mittelelektrodenblocks wurde eine





liche Trennung der Einzelschlagweiten sorgt. Dadurch benden sich der Schirm
und die mittleren Elektroden auf gleichem Potential. Der metallische Dampfschirm
(Edelstahl) hat einen Durchmesser von 150mm. Entsprechend vergr

oert wurde ein
auf Hochspannungspotential liegender Steuerschirm verwendet (Edelstahl, Zylinder-
form, Durchmesser 300mm).
Die Ergebnisse der Durchschlagsversuche sind in Bild 4.15 dargestellt. F

ur die Ein-
fachunterbrechung ergibt sich eine Durchschlagskennlinie mit  = 0; 42. Durch die
geometrischen Gegebenheiten stellte sich ein Mittelpotential von 57% ein. Die ma-
ximale

Ubersteuerung konnte nicht durch eine Vergr

oerung des Abstandes zwi-
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den Schirmkanten hierbei einen vorzeitigen Durchschlag der Anordnung verursach-
te. Bei der dargestellten Anordnung tritt an der












Ud = 95 s0,42      r = 0,998
Zweifachunterbrechung


















Bild 4.15: Durchschlagskennlinien geschirmter Zwei- und Einfachunterbrechungen,
Dampfschirmdurchmesser 150mm, Elektrodendurchmesser 75mm
Die Durchschlagskennlinie der Zweifachunterbrechung zeigt, da der Verbesserungs-
faktor bei Schlagweiten oberhalb von 27mm auf

uber 1,25 steigt. Nach Gleichung
2.7 ergibt sich ein konstanter Verbesserungsfaktor von V
2
= 1; 36. Dieser Wert wird
erst bei Schlagweiten von ca. 40mm erreicht. Durchschlagspannungen im Bereich
von 600 kV zeigen den Erfolg der Zweifachunterbrechung. Als problematisch stell-
ten sich jedoch vorzeitige Durchschl

age der Zweifachunterbrechung bei Schlagweiten




ohungen an den Schirmkanten heraus.
Als Konsequenz wurde eine weitere geschirmte Anordnung entwickelt. Hierbei sollten
vorrangig zwei Dinge untersucht werden:
1. Die Wirkung der Zweifachunterbrechung bei kleinen Schirmdurchmessern und
geringeren Schlagweiten.
2. Auswirkungen einer feldm










Bild 4.16 zeigt eine Anordnung mit einem metallischen Dampfschirm (Edelstahl,
Durchmesser 90mm) und einem Steuerschirm auf Hochspannungspotential (Edel-
stahl, Radiusprol, maximaler Durchmesser 200mm). Im Hinblick auf den Abstand
zwischen Elektrodenrand und Schirm wurden Elektroden mit einem Durchmesser
von 60mm gew

ahlt (siehe Bild 3.3).




oglichst praxisnahe Anordnung mit geringer Maximalfeldst

arke zu er-
reichen, wurde der Dampfschirm mit eingezogenen Enden (Reduzierung des Innen-
durchmessers auf 68mm) und umgeb

ordelten Kanten (Radius 3,5mm) ausgestattet.
Die parallel zur Entwicklung der Konstruktion durchgef

uhrten Feldberechnungen er-
gaben eine sehr gleichm






von 1,18 an den R

andern der Elektroden. Bild 4.17 zeigt das Ergebnis der Simula-
tion.
Der exakte Abstand des Steuerschirmes von der Oberkante des Dampfschirmes wur-
de

uber eine kapazitive Messung so bestimmt, da sich ein Mittelpotential von 50%
einstellte (siehe Abschnitt 3.2.2). Das Ergebnis der Durchschlagsversuche ist in Bild
4.18 dargestellt. Durch den feldm

aig optimierten Schirm wurden h

ohere Durch-
schlagsfestigkeiten erreicht als mit einem zylindrischen 150-mm-Schirm (siehe Kenn-
linie in Bild 4.15). Die Festigkeiten n

aherten sich dem Niveau der ungeschirmten
Anordnung an. Dies gilt sowohl f

ur die Zwei- als auch f

ur die Einfachunterbrechung
(siehe Kennlinie in Bild 4.13).


















Bild 4.17: Feldberechnung einer Zweifachunterbrechung mit optimiertem
Steuerschirm, Schlagweite 2 5mm
4.1.7 Zwangssteuerung durch kapazitive Beschaltung
Interne Beschaltung von Zweifachunterbrechungen
Neben der internen Feldsteuerung

uber Steuerschirme kann mit Hil-
fe von parallelen Kapazit

aten zu den Einzelschlagweiten das Mit-
telelektrodenpotential beeinut werden. Die Elektrodenanordnung
kann dadurch sehr einfach und kompakt konstruiert werden.
Problematisch sind dabei die hohen Anforderungen an die Spannungsfestigkeit der
Kondensatoren parallel zu den Einzelschlagweiten. Durch das eingeschr

ankte Bau-











Ud = 76 s0,55      r = 0,925
Zweifachunterbrechung






















Bild 4.18: Durchschlagskennlinien geschirmter Zwei- und Einfachunterbrechungen,
Dampfschirmdurchmesser 90mm, Elektrodendurchmesser 60mm
Durchschlagspannungen bis zu 300 kV und damit bei Schlagweiten bis ca. 10mm
m

oglich. Es wurden Elektroden mit einem Durchmesser von 60mm (siehe Bild 3.3)
eingesetzt. Messungen der Kapazit

aten der oberen und unteren Strecke ergaben
nach dem Ersatzschaltbild 3.6 der ungesteuerten Zweifachunterbrechung Werte von
C
1
= 7; 6 pF und C
2e







ist die Folge. Ausgehend von der ungeschirmten Elektrodenanordnung nach Bild
4.6 wurde eine Seite der horizontalen St

utzer durch eine leitf

ahige Edelstahlstange
(Durchmesser 10mm) ersetzt. Durch einen zus

atzlich aufgesetzten vertikalen St

utzer




von 10 pF, der parallel zur oberen Schlagweite ge-
schaltet wurde, konnte das Mittelpotential auf 50,9% (gemessen) erh

oht werden.
Bild 4.19 zeigt die damit ermittelten Durchschlagspannungen. Wegen der gerin-
gen Schlagweiten konnte nur ein Verbesserungsfaktor von ca. 1,1 erreicht werden.
Der geringe Gradient des Verbesserungsfaktors

uber der untersuchten Schlagwei-
te zeigt, da die Zweifachunterbrechung die maximale Verbesserung erreicht hat.
Durch den Abstand vom Elektrodenrand zum Schirm von 15mm ist ein signikant
h

oherer Verbesserungsfaktor auch bei gr

oeren Schlagweiten nicht zu erwarten. Die
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Vakuumumgebung konnte aber gezeigt werden. Durch die hohen Anforderungen an







osung in realen Schaltr

ohren keine Bedeutung erlangen.
Einfachunterbrechung
Ud = 50 s0,70      r = 0,908
Zweifachunterbrechung































a kann eine Zweifachunterbrechung auerhalb des Rezipienten
beliebig beschaltet werden. Bild 4.20 zeigt den Ausschnitt des Ver-
suchsgef

aes mit einer hochvakuumfesten Durchf

uhrung, die Sto-
spannungen bis ca. 150 kV

ubertragen kann.
Entsprechend wurden geschirmte Zweifachunterbrechungen mit erwarteten Durch-
schlagspannungen bis zu 300 kV untersucht (bei 50% Mittelelektrodenpotential, oh-
ne Spannungsreserve). Durch die Befestigung des Schirmes und des Mittelelektro-
denblocks an der Mittelpotentialdurchf









achst wurde bei der Zweifachunterbrechung parallel zur oberen und unteren
Strecke eine Kapazit

at von je 150 pF geschaltet. Analog wurden 150 pF zur Einfach-
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Bild 4.20: Externe Steuerung des Mittelpotentials
unterbrechung extern angeschlossen. Die gemessenen Durchschlagspannungen sind
in Bild 4.21 dargestellt.
Einfachunterbrechung
Ud = 47 s0,73       r = 0,941
Zweifachunterbrechung



















Bild 4.21: Durchschlagskennlinien bei externer Steuerung des Mittelpotentials
Der Vergleich zur Anordnung mit interner Steuerung (siehe Bild 4.19) zeigt, da
die Festigkeit der Einfachunterbrechung nahezu identisch ist. Die Spannungsfestig-
keit der Zweifachunterbrechung steigt im Bereich von 10mm hingegen noch deutlich
an. Dadurch nimmt der Verbesserungsfaktor stetig zu. Die Einfachunterbrechung
verl

auft bis zu einer Schlagweite von 8mm linear. Eine Regressionsgerade ergibt
in diesem Bereich eine Kennlinie von U
d
= 29  s (U
d
in kV, s in mm) mit einem
Korrelationskoezienten von r = 0; 986. Da der Verbesserungsfaktor einer Zweifach-
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unterbrechung erst bei der doppelten Schlagweite des linearen Kennlinienbereiches
seinen Maximalwert erreicht (siehe Abschnitt 2.2.4 auf Seite 37), ist eine optimale






ur die Untersuchung von Mehrfachunterbrechungen ist der Einu der spannungs-
belasteten Fl

ache auf die Durchschlagspannung wichtig. So ist die Elektroden

ache
bei einer Zweifachunterbrechung doppelt so gro wie bei einer entsprechenden Ein-












mit der Energie W
2
einer Zweifachunterbrechung mit gleicher Gesamtschlagweite s



























Allgemein gilt dies f





















Zur Untersuchung des Fl

acheneektes wurden verschiedene Experimente durch-
gef

uhrt (vergl. Abschnitt 1.2.2). Nachfolgende Beobachtungen konnten gemacht wer-
den:
1. Bei der Erh

ohung des Elektrodendurchmessers von 75mm auf 105mm ver-
doppelt sich die Elektrodenober

ache. Vergleicht man die Ergebnisse der
Durchschlagspannungen von ungeschirmten Elektrodenanordnungen bei einer
Schlagweite von 30mm nach den Werten aus Bild 4.3 und Bild 4.5, so erreicht
das gr

oere Elektrodenpaar eine um 14% geringere Durchschlagspannung.

Ahnlich sah das Ergebnis einer zus

atzlichen Untersuchung bei einer Schlagwei-
te von 15mm aus. In jeweils drei Versuchen wurden 75-mm-Elektroden und
105-mm-Elektroden verglichen. Wiederum erreichte die gr

oere Elektroden-
anordnung Spannungsfestigkeiten, die durchschnittlich um 16% vermindert
waren. Au

allig war hier eine deutlich st

arkere Streuung der Durchschlags-
werte.
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2. Die Spannungsfestigkeit einer Einfachunterbrechung ohne Schirmung mit 60-
mm-Elektroden (siehe Kennlinie in Bild 4.19) wurde bei einer Schlagweite
von 10mm mit 87-mm-Elektroden mit gleichem Randprol verglichen. Die
Fl





= 2; 1 vergr

oert. Es ergab sich
eine durchschnittliche Spannungsfestigkeit, die sogar um 6kV

uber dem Ver-
gleichswert von 262 kV liegt. Die Kapazit

at, die zwischen den beiden Elek-
troden gemessen wird, ist deutlich h

oher als die erwarteten Werte, die sich
nach der Kapazit

atsgleichung eines Plattenkondensators ergeben. F

ur 60-mm-
Elektroden ergab sich ein Wert von C = 89,5 pF. Die Messung der um den
Faktor 2,1 vergr

oerten Elektroden ergab eine Kapazit

at von C = 91,9 pF.
Dieser Wert entspricht einer Kapazit

atszunahme von nur 2,7%. Die geringen
Kapazit











ur die Spannungsfestigkeit scheint also die Kapazit

at einer Elektro-
denanordnung zu sein. Eine Messung, bei der jeweils 2,5-nF-Kondensatoren parallel
zu den Schlagweiten einer Zweifachunterbrechung geschaltet wurden, best

atigte dies





= 7; 6 pF und C
2e
= 18; 7 pF (siehe Abschnitt 4.1.7) um mehr als den hun-
dertfachen Wert

uberschritten. Die Spannungsfestigkeit von durchschnittlich 242 kV
lag um 13% unter dem Mewert von 279 kV bei einer Parallelschaltung von 10 pF
zur oberen Strecke (siehe Kennlinie in Bild 4.19). Obwohl der festigkeitsmindern-




aten nachweisbar ist, kann der Einu,





Die Wirkung der kapazitiv gespeicherten Energie wird auch an den Durchschlag-
spuren auf den Elektrodenober

achen oensichtlich. Bild 4.22 zeigt die Anode und
die Kathode einer Zweifachunterbrechung nach einem Durchschlagsversuch mit ei-
ner parallelen Steuerkapazit

at von 150 pF. Die obere und untere Teilstrecke haben
dabei nahezu identische Anoden- und Kathodenober

achen. Deutlich sind die un-
terschiedlichen physikalischen Wirkungen an den Elektroden zu erkennen. Auf der
Kathode, von der die Elektronenemission ausgeht, sind nur kleine Fupunkte zu er-
kennen. Die st

arker belastete Anode weist dagegen deutlichere Besch

adigungen auf,
die z.B. durch die Anodenantwort hervorgerufen werden (siehe Kapitel 1).
Vergleicht man die Elektrodenober

achen nach Durchschlagsversuchen mit unter-
schiedlichen parallelen Kapazit

aten, so zeigen sich die Folgen der umgesetzten Ener-
gie. Die Elektrodenober

achen in Bild 2.3 wurden nach einem Versuch mit identi-
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Anode Kathode





schem Aufbau, allerdings mit parallelen Kapazit

aten von 2,5 nF, aufgenommen. Die
Anzahl und Gr

oe der Anoden- und Kathodenbrennecken hat bei dem Versuch mit





Auf der Kathode in Bild 4.22 sind fast keine Spuren der Durchschlagsversuche










ache zeigt matte Punkte, die allerdings keine makroskopischen Schmelzkra-
ter aufweisen. Bei den Elektroden, die mit einer parallelen Kapazit

at von 2,5 nF









achenbeschaenheit. Die Kathode zeigt deutliche Brenn-
punkte, die an einigen Stellen zu einer Kraterbildung f

uhrten. Auf der Anode zeigt














Unterschiede in der Elektrodenober

ache bei geringen parallelen Kapazit

aten von ca.
10 pF und kapazitiven Steuerungen mit bis zu 100 pF sind augenscheinlich nicht fest-
stellbar. Bei diesen Versuchen ist auch die Dierenz in den Durchschlagspannungen
als gering einzustufen.
Da sowohl die Kapazit

at als auch die gespeicherte Energie einer Mehrfachunterbre-
chung im Vergleich zur Einfachunterbrechung gleicher Schlagweite konstant bleibt,
ist der festigkeitsmindernde Eekt durch die h

ohere Anzahl von Elektroden und






4.1.9 Kopplungsmechanismen zwischen Schaltstrecken
Neben der kapazitiven Kopplung zwischen den beiden Funkenstrecken einer Zwei-
fachunterbrechung k

onnten, insbesondere bei ungeschirmten Elektrodengeometrien
nach Abschnitt 4.1.5 und Abschnitt 4.1.7, teilchenbedingte Kopplungen zwischen
den Einzelstrecken die Ursache f






aren z.B. Triggereekte durch gestreute Elektronen, Partikel oder Lichtquanten.
Bei den zuvor untersuchten geschirmten Anordnungen sind solche Eekte durch
die r

aumliche Trennung der Schaltstrecken auszuschlieen (siehe Elektrodenaufbau
nach Bild 4.16). Zur weiteren Kontrolle dieser m

oglichen Durchschlagsursache wur-
den ungeschirmte Zweifachunterbrechungen untersucht. Ausgehend von dem Elek-
trodenaufbau nach Bild 4.6 wurde die Entfernung zwischen den Funkenstrecken um
200mm vergr

oert (siehe Bild 4.23).
Bild 4.23: Trennung der Schaltstrecken
Der Vergleich der Durchschlagspannungen mit den nach Bild 4.6 ermittelten Wer-
ten ergab keine signikanten Unterschiede. Bei einer Schlagweite von 30mm lag die
Festigkeit der Zweifachunterbrechung mit der geringen Entfernung zwischen den Ein-
zelstrecken (siehe Bild 4.6) durchschnittlich bei U
d
= 541 kV (Mittelpotential 39%).
Die Zweifachunterbrechung mit den r

aumlich entfernteren Schaltstrecken (Bild 4.23)
erreichte eine unerheblich geringere Festigkeit von durchschnittlich 527 kV.
Ein Einu der Entfernung zwischen den Schaltstrecken und somit der Einu von
84 Kapitel 4. Experimente und Ergebnisse
nichtkapazitiven Kopplungen ist damit nicht nachweisbar und kann als Konstrukti-




Vorentladungen und die damit verbundenen Str

ome von Elektrodenanordnungen
im Hochvakuum haben charakteristische Eigenschaften. Bei Einfachunterbrechun-
gen wurden diese intensiv untersucht (siehe Abschnitt 1.5 auf Seite 21). Im folgen-
den wird das Auftreten und die Wirkung von Vorentladungen bei Zweifachunter-
brechungen beschrieben. Bild 4.24 zeigt die maximale Amplitude der aufgetretenen
Vorentladungsstr

ome einer geschirmten Zweifachunterbrechung (Aufbau gem

a Bild
4.16) im Vergleich zur H























ome: Spannungs- und zeitabh

angiges Auftreten
Das Bild 4.25 zeigt den Ausschnitt des Diagramms bei der ersten Spannungssteige-
rung (Impulszahl 40 : : : 75). Diese Diagramme zeigen exemplarisch die allgemeinen
Charakteristika der Vorentladungen bei Zweifachunterbrechungen:
1. Kurz vor dem Erreichen der Durchschlagspannung erh










ohe des Vorentladungsstromes und die Anzahl der Vorentladungen neh-
men mit fortschreitender Spannungserh

ohung nach dem ersten Durchschlag
ab. Maximale Werte werden beim ersten
"























Bild 4.25: Zeitlicher Ausschnitt aus Bild 4.24





des Mittelelektrodenpotentials. Bild 3.10 zeigt die Wirkung einer einzelnen transi-
enten Vorentladung auf das Mittelelektrodenpotential einer Zweifachunterbrechung.
Ein impulsf

ormiger Vorentladungsstrom verursacht hier eine konstante Anhebung
des Mittelelektrodenpotentials. Dieses Verhalten ist mit dem kapazitiven Ersatz-
schaltbild erkl

arbar (siehe Bild 4.26, linker Teil).





in der Zeit t
e
 t  t
a
, so wird die Spannung an dieser Strecke um den Betrag u
angehoben. Entscheidend ist hierf

ur die in der Teilstrecke umgesetzte Ladung. Es
























i dt = u  C
n
(4.4)






oe ist, verschiebt sich das Mit-
telelektrodenpotential um u. Der durch den Meshunt R
m
ieende Strom i(t)
hat eine festgelegte Richtung, unabh

angig davon, in welcher Strecke eine Vorent-
ladung stattgefunden hat. F

ur den Fall einer synchronen Vorentladung in beiden
Teilstrecken ist zwar ein Vorentladungsstrom mebar, die Mittelelektrodenspan-
nung bleibt hingegen konstant, da sich die Spannungs

anderungen in den einzelnen
Strecken aufheben. Bild 4.27 zeigt einen solchen Verlauf mit einem Vorentladungs-
impuls.











ome in der erdseitigen Teilstrecke exakt bestimmt. Vorentladungen
in C
1





















Aus dem Vorzeichen der Spannungs

anderung kann der Ort der Vorentladung be-
stimmt werden. Eine Erh

ohung des Mittelpotentials ist auf eine Vorentladung in









Aquivalent gilt dies f

ur die Verminderung von u
m
bei Vorentladung
in der erdseitigen (
"
unteren\) Strecke.
Neben Einzelentladungen in einer Teilstrecke kann es auch zu multiplen Vorentla-
dungen w

































Bild 4.27: Synchrone Vorentladung in beiden Teilstrecken
einer Zweifachunterbrechung
Spannungsverlauf bei einer Zweifachunterbrechung mit drei Vorentladungsimpulsen,































Bild 4.28: Vorentladungsstrom mit drei Teilentladungen
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In wenigen F

allen kommt es zu einer gr

oeren Anzahl von Vorentladungen pro Blitz-
stospannungsimpuls. Bild 4.29 zeigt den Spannungs- und Stromverlauf bei f

unf Vor-







































onnen andere zu einem Durchschlag von Mehrfachunterbrechun-
gen f






ost durch einen hohen Vorentladungsstrom mit einer Amplitude von fast 2
A. Eine Vorentladung in der unteren Teilstrecke (bei t  12s) verursacht einen
massiven Abfall des Mittelelektrodenpotentials. Folglich ist die obere Strecke nicht




zu halten. Nach dem Versagen der oberen
Teilstrecke schl

agt die gesamte Zweifachunterbrechung durch.
Vorentladungen sind nicht als ausschlieliche Durchschlagsursache von Zweifachun-
terbrechungen zu sehen. In vielen F

allen ist bei einem Durchschlag keine Vorentla-
dung erkennbar. Tr

agt man die Amplituden der Vorentladungsstr

ome und die Durch-
schlagspannungen einer Zweifachunterbrechung

uber der Zeit auf, so erkennt man,
da Vorentladungen je nach Schlagweite erst nach ca. 10s auftreten. Durchschl

age
gibt es jedoch auch davor. Bild 4.31 zeigt das zeitliche Auftreten von Vorentladun-
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gen (zwischen 10s : : : 22s), Stirndurchschl






agen (zwischen 3s : : : 22s). Das versp

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l

at sich durch Laufzeiteekte erkl

aren. Typische Vorentladungen werden, wie
bei der Einfachunterbrechung [Ben-87], nur indirekt durch die Elektronenemissi-
on der Kathode verursacht. Diese Eekte, wie die Anodenantwort (siehe Abschnitt
1.2.2), haben eine schlagweitenabh

angige Laufzeit. Daher korrelieren Vorentladun-






4.3 Simulation von Mittelpotentialsteuerungen
Entsprechend den gemessenen Vorentladungsstr

omen wurden die Auswirkungen von
kapazitiven und ohmschen Steuerungen auf eine Zweifachunterbrechung mit dem
Netzwerkanalyseprogramm PSpice simuliert (siehe Abschnitt 3.3.2). Ausgehend von
dem Ersatzschaltbild gem

a Bild 3.9 wurden unterschiedliche Steuerungsm

oglichkei-







= 6pF und C
e
= 1; 6 pF angenommen. Dieses
entspricht den berechneten Kapazit

aten der Anordnung nach Bild 4.16 ohne Steuer-







) = 44%. Ausgehend von h

aug gemessenen Vorentladungen wurde
eine Simulation gem

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Nach einer kurzen Vorentladung in der oberen Teilstrecke (Amplitude
^
I = 0; 31A
im Zeitbereich 10s t  11s) verschiebt sich das Mittelelektrodenpotential auf




angere Teilentladung in der
unteren Teilstrecke (Amplitude
^
I = 0; 28A im Zeitbereich 20s  t  22s), und
das Mittelelektrodenpotential f

allt unter den anf

anglichen Wert auf ca. 34%.
Der Spannungs- und Stromverlauf bei kapazitiver Beschaltung der gleichen Anord-




ahert sich das Mit-
telelektrodenpotential dem 50-%-Wert an und die Spannungs

anderungen durch die
Vorentladungen werden reduziert. Nachteilig ist die Erh

ohung des Stromes w

ahrend
der Stirnzeit der Blitzstospannung. W






ein Stromscheitelwert von 0,3A ergibt, f

uhrt die Beschaltung mit














































Um die Wirkung einer ohmschen Beschaltung zu testen, wurde die Simulation gem

a
Bild 4.34 berechnet. Das Ergebnis zeigt, da ohmsche Steuerungen bei Zweifachun-








assigbar, bei kleinen Widerst

























































Als Ergebnis aus den durchgef

uhrten Simulationen folgt:
1. Ohmsche Beschaltungen sind zur Steuerung von Mehrfachunterbrechungen un-
geeignet.
2. Kapazitive Steuerungen des Mittelelektrodenpotentials k

onnen bei der Ver-
nachl

assigung von Vorentladungen einfach realisiert werden. Kapazit

aten, die
im Bereich der Eigenkapazit

at der Elektroden liegen, sind dazu ausreichend.
Zum Ausgleich von Spannungs

anderungen des Mittelelektrodenpotentials bei
dem Auftreten von Vorentladungen sind Steuerkapazit

aten im Bereich von ca.





aten die Spannungsfestigkeit einer Mehrfachunterbrechung reduziert





achste Form der Mehrfachunterbrechung wurde eine Vierfachunter-
brechung gew

ahlt. Im Vergleich zur Dreifachunterbrechung versprechen
die h

oheren Verbesserungsfaktoren und die einfachere Realisierbarkeit
eine h

ohere technische Relevanz. Der Aufbau der Vierfachunterbrechung
wurde mit vier

ubereinander angeordneten Einzelstrecken realisiert. Bild







Bild 4.35: Aufbau einer Vierfachunterbrechung mit Steuerelektrode
Durch die Anpassung der Steuerelektrode wurde eine gleichf

ormige Potentialvertei-











= 25; 2=25; 1=24; 2=25; 5. Der Feldverlauf konnte







im Randbereich der Elektroden bendet sich in der obersten Teilstrecke und ist








ohung der Teilstreckenspannung vom Optimalwert (U
h
=4 = 25%)
ist in der Teilstrecke mit U
4
zu nden. Die relative prozentuale Abweichung U be-
tr





ohungsfaktor von u = 25; 5=25 = 1; 02
entspricht (siehe Abschnitt 2.2.3). Erreicht die Vierfachunterbrechung eine Gesamt-
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schlagweite, bei der der Verbesserungsfaktor V
4
maximal ist (siehe Abschnitt 2.2.4),
so sollte sich mit einem Kennlinienexponenten von  = 0; 7 der Einfachunterbre-
chung (siehe Kennlinie der Einfachunterbrechung in Bild 4.3) nach Gleichung 2.8
ein Verbesserungsfaktor von V
4


















Bild 4.36: Feldberechnung einer Vierfachunterbrechung mit Steuerelektrode,
Schlagweite 4 5mm
Das Ergebnis der Festigkeitsuntersuchung geht aus Bild 4.37 hervor. Zum Vergleich
sind hier die Durchschlagspannungen der Ein-, Zwei- und Vierfachunterbrechung mit
gleicher Gesamtschlagweite dargestellt. Durch die maximale Spannungsfestigkeit des
Versuchsgef

aes von 600 kV konnte bei der Vierfachunterbrechung eine maximale
Gesamtschlagweite von 20mm eingestellt werden (U
d
= 575 kV). Der Gradient des
Verbesserungsfaktors V
4
zeigt, da der optimaleWert noch nicht ganz erreicht wurde.
Um einen Einu der Steuerelektrode auf die Spannungsfestigkeit auszuschlieen
(z.B. durch zus

atzliche Partikeleekte oder Kopplungsmechanismen, vergl. Ab-
schnitt 4.1.9), wurden die Durchschlagsversuche der Einfachunterbrechung ebenfalls
4.4. Vierfachunterbrechungen 95
mit einer Steuerelektrode durchgef

uhrt. Die Durchschlagspannungen erreichten das
gleiche Niveau, wie Messungen ohne die Steuerelektrode (siehe Kennlinie in Bild
4.3).
Vergleicht man die bei 20mm erzielten, durchschnittlichen Durchschlagspannungen




= 1; 27 V
4
= 1; 51
Damit wurden die theoretisch erwarteten Verbesserungen erreicht.
Einfachunterbrechung
Ud = 86 s0,50       r = 0,976
Zweifachunterbrechung
Ud = 107 s0,50     r = 0,979
Vierfachunterbrechung





















Bild 4.37: Durchschlagskennlinien von ungeschirmten Vier-, Zwei- und Einfach-
unterbrechungen mit Steuerelektrode, Elektrodendurchmesser 75mm












ogliche Schalter und die Vorstellung ei-
nes Schaltr

ohrenmodells ist der Inhalt dieses Kapitels. Es wird eine Anleitung zum
weiteren technischen Handeln gegeben.






Uberlegungen und den durchgef

uhrten Experimenten ergeben










azise Steuerung der freien Potentiale:
Bereits geringe Abweichungen von der idealen Spannungsaufteilung einer
Mehrfachunterbrechung f

uhren zu einer starken Verminderung des m

ogli-
chen Verbesserungsfaktors. Zwischen dem Verbesserungsfaktor V
n
einer n-fach-




ohungsfaktor u der Teilstrecke mit







Daraus resultiert die hohe Anforderung an die Genauigkeit der Potentialsteue-
rung. Eine Abweichung des freien Potentials von zwei Prozent vom Idealwert
w

urde beispielsweise bei einer Zweifachunterbrechung schon eine Reduzierung
des maximalen Verbesserungsfaktors um ca. 4% bedeuten.
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2. Potentialsteuerung

uber kapazitive Beschaltung oder Feldoptimierung:





aigung aus. Durch das geerdete Versuchsgef

a (siehe Bild
3.2) wurden in den durchgef

uhrten Experimenten die freien Potentiale stark
beeinut, deshalb muten relativ groe Kompensationskapazit

aten eingesetzt
werden. Sehr gute Erfahrungen wurden mit Steuerelektroden und -schirmen
gemacht. Nachteilig ist dabei der erh



















aten. Dabei kann bei einer Zweifachunterbrechung auch nur eine
Kapazit

at eingesetzt werden, die parallel zur Teilstrecke mit der geringeren
Eigenkapazit

at geschaltet wird (siehe Abschnitt 4.1.7).







onnen das Mittelelektrodenpotential auch bei Vorentladungen nahe 50% hal-
ten. Dennoch

uberwiegt hier zumeist der festigkeitsmindernde Einu der par-
allelen Kapazit









3. Minimalschlagweite von s
ges
 n 10mm:
Um ein Maximum des Verbesserungsfaktors zu erreichen, sollte die Einzel-
schlagweite einer n-fach-Unterbrechung nicht unter 10mm liegen. Entgegen
dem theoretisch erwarteten Wert von 5mm pro Einzelschlagweite (siehe Ab-
schnitt 2.2.4) ergab sich in den Experimenten h

aug ein maximaler Verbesse-
rungsfaktor bei Einzelschlagweiten von mindestens 10mm.




Obwohl mit steigender Anzahl der Unterbrechungen der Verbesserungsfaktor V
n
einer Mehrfachunterbrechung stetig zunimmt (siehe Abschnitt 2.2), wird es einen
break-even point in der Gesamtkostenfunktion geben. W

ahrend die mechanische
Konstruktion bei der Reihenschaltung von einzelnen Schaltr

ohren vergleichsweise
einfach gestaltet werden kann, ist der Aufbau von Mehrfachunterbrechungen in einer
gemeinsamen Vakuumumgebung beschr

ankt. Da jedoch diese integrierte Bauart den





okonomischen Einstieg der Vakuumtechnologie in den Hochspan-
nungsbereich erm

oglicht, entscheidet die Festlegung der Unterbrechungszahl

uber
den Erfolg der Neukonstruktion.
Durch den mechanisch einfachen Aufbau erscheint die Zweifachunterbrechung eine
erfolgversprechende L






onnte ein zweifachunterbrechender Leistungsschalter mit einer Nennspannung von
72,5 kV den gr

oten Anteil der Hochspannungsschalter abdecken. Eine Reihenschal-
tung zweier solcher R

ohren erschliet den Spannungsbereich bis 145 kV.
Das Modell einer solchen Schaltr

ohre zeigt Bild 5.1. Ausgehend von den derzeit ein-
gesetzten Schaltr

ohren (siehe Bild 2.1), kann durch das Einf

ugen eines Mittelelek-





uck wird durch ein bewegbares Schaltst

uck ersetzt. Dabei kann auf





gegrien werden; die mechanisch hochbelasteten Metallfaltenb

alge unterliegen den
gleichen Belastungen wie bei der einfachunterbrechenden Schaltr

ohre.
Bild 5.1: Modell einer zweifachunterbrechenden Schaltr

ohre
Durch den auf Mittelelektrodenpotential bendlichen Schirm kann die Potential-




uhrungen auerhalb der Schalt-
r

ohre erfolgen. Die Parallelschaltung eines Kondensators zur oberen Teilstrecke
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(siehe Ersatzschaltbild 3.6) mit der Dierenzkapazit



















Da diese Untersuchungen im Laborbetrieb unter idealen Voraussetzungen ermit-
telt wurden, ist f

ur den Einsatz in realen Schaltr

ohren ein Sicherheitsfaktor zu
ber






unstigsten Bedingungen (worst case) vermieden werden. Zur Quantizierung
des Sicherheitsfaktors werden die Spannungsfestigkeiten der in Kapitel 4 geteste-
ten Vakuum-Schaltr

ohren (siehe Abschnitt 4.1.1) mit den Ergebnissen der Fa. Sie-





[Ren-91] eine Kennlinie von U
d









ufspannungen von 125 kV nach [VDE 0670]) ist eine Schlagweite von
14mm angegeben. Damit liegen die vom Verfasser erzielten Durchschlagspannun-
gen (siehe Bild 4.2) ungef

ahr um den Faktor 1,6

uber denen realer Schalter. Ein
Sicherheitsfaktor von ca. 0,6 erscheint daher realistisch.





ohre mit einer Nennspannung von 72,5 kV rea-
lisierbar. Die entsprechende Nenn-Stehblitzstospannung von 325 kV (siehe Tabelle
2.1) wurde mit der ungeschirmten Anordnung nach Abschnitt 4.1.5 bereits bei einer
Schlagweite von 2  5mm erreicht (Kennlinie in Bild 4.13). Die um 60% h

ohe-
re Spannungsfestigkeit von 520 kV erreicht die ungeschirmte Anordnung bei einer
Schlagweite von ca. 2 12mm. Da f

ur reale Anwendungen zum Schutz gegen R

ont-
genemission und zum Auangen von Metalld

ampfen ein metallischer Dampfschirm
unerl






Schirmdurchmesser liegen im Bereich von 100mm : : : 200mm. Durch die Anwesen-
heit eines Schirmes und bei der Reduzierung des Schirmdurchmessers sinkt die Fe-
stigkeit der Anordnung (siehe Abschnitt 4.1.2).
Die Durchschlagskennlinie der geschirmten Anordnung nach Bild 4.14 (Schirmdurch-
messer 150mm) ergibt eine Durchschlagspannung von 520 kV bei einer Schlagweite





ute eine geschirmte Zweifachunterbrechung mit 75-mm-Elektroden
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Schaltr





oerer Schlagweite erscheint dieser Span-
nungsbereich auch mit Axialmagnetfeld-Kontakten erreichbar zu sein. Die in ei-
ner geschirmten Anordnung mit AMF-Kontakten ermittelten Spannungsfestigkeiten
(siehe Bild 4.5) deuten dies an.
Bei einer Schlagweite von 2  25mm ist die Spannungsfestigkeit ausreichend, um
den Anforderungen eines 100-kV-Schalters gerecht zu werden (Nennstehspannung







amtliche Nennspannungen bis zu 145 kV bzw.
200 kV abgedeckt.







erreicht dieser die notwendige Stospannungsfestigkeit von 325 kV bei einer Schlag-
weite von 700mm. Der Vakuum-Leistungsschalter mit einer R

ohre nach Bild 5.1
k









ohung der Unterbrechungszahl in einer Vakuumumgebung kann der
Verbesserungsfaktor deutlich gesteigert werden. Bild 5.2 zeigt den Entwurf einer





atzten Durchschlagsexponenten von  = 0; 6 ist ein Verbesserungs-
faktor V
4
= 1; 74 zu erwarten. Ausgehend von einer Gesamtschlagweite von 420mm
ergibt sich durch Extrapolation der ermittelten Kennlinie des ungeschirmten Modells
mit einer Potentialsteuerung

uber eine Steuerelektrode (siehe Bild 4.35 und 4.37)
eine Blitzstospannungsfestigkeit von ca. 1750 kV. Unter Ber

ucksichtigung des Si-





ur einen 245-kV-Leistungsschalter (Stehblitzstospannung 1050 kV).
Unter Ber

ucksichtigung der Extrapolation auf die vierfache Gesamtschlagweite und
die festigkeitsmindernde Wirkung eines Dampfschirmes erscheint eine Stehblitzsto-
spannung von 750 kV f

ur die 170-kV-Ebene eine realistischere Absch

atzung zu sein.
Durch die parallele Bet

atigung von jeweils zwei Schaltelektroden kann der An-
trieb wie bei einer zweifachunterbrechenden R

ohre erfolgen. Problematisch ist die
1
Siemens, Typ 3AQ1
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Bild 5.2: Modell einer vierfachunterbrechenden Schaltr

ohre
komplexe Feldaufteilung mit drei freien Potentialen. Nach den experimentellen Er-
fahrungen ist eine externe Steuerung notwendig. Hierzu sind drei spannungsfe-
ste Durchf

uhrungen in die Schaltkammer zu integrieren. Bei Pr

ufspannungen bis
zu 750 kV ist eine Dierenzspannung von mindestens 190 kV ( 750 kV/4) pro
Durchf

uhrung zu beherrschen. Zus

atzlich mu untersucht werden, inwieweit sich
die Magnetfelder der Kontaktpaare gegenseitig beeinussen.
Eine konstruktive Schwierigkeit liegt in der Wahl der Werkstoe. So mu die mecha-
nische Verbindung der parallel angeordneten Elektroden isoliert ausgef

uhrt werden,
und es darf nicht zu Gleitentladungen zwischen den Teilpotentialen kommen. Da
die mechanische Belastung dieser Bereiche ebenfalls sehr gro ist, sind aufwendige
Untersuchungen

uber die Art der Verbindungselemente durchzuf

uhren. Dabei mu
weiterhin auf die Vakuumtauglichkeit der verwendeten Werkstoe geachtet werden.
L

osungen mit Platten aus glasfaserverst

arkten Kunststoen sind hier denkbar. Um
das Potential an den beiden Endpunkten der R

ohre abzuleiten, ist zus

atzlich eine
leitende Verbindung entlang des Mittelelektrodenblocks erforderlich.
Bei einer Erweiterung der Anordnung auf sechs Unterbrechungen mit jeweils 3 me-
chanisch parallel angeordneten Elektroden (siehe Bild 5.3) kann die Potentialver-
bindung vom oberen zum unteren Schaltblock entfallen.
5.4. Schalterentw

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Bild 5.3: Modell einer sechsfachunterbrechenden Schaltr

ohre
Ob in diesem Modell durch interne Steuerschirme eine gleichf

ormige Spannungsauf-





gen zur Potentialsteuerung notwendig. Vorteilhaft bei dieser Konstruktion ist
die optimale Platzausnutzung aufgrund der 120

-Aufteilung der Elektrodenpaare.
Bild 5.4 zeigt die Ansicht der R







uber eine bewegliche Verbindung im Vakuumraum mit dem oberen und unteren be-
weglichen Schaltst

uck verbunden werden. Dies kann

uber exible Zuleitungen relativ
einfach realisiert werden.
Bild 5.4: Sechsfachunterbrechende Schaltr

ohre, Ansicht von oben
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Die Konstruktion einer Schaltr

ohre mit vier seriell angeordneten Kontaktpaaren,

ahnlich wie bei der Anordnung nach Bild 4.35 (siehe Seite 93), d

urfte mechanisch
zu aufwendig werden und gegen












Da die hier durchgef

uhrten Experimente aufgrund der vorhandenen Versuchstechnik
ausschlielich Untersuchungen zur Spannungsfestigkeit beinhalteten, sind anschlie-




anglich. Um Entwicklungszeiten zu





5.1 bei Schlagweiten oberhalb von 2 x 20mm empfohlen.
In einem ersten Schritt sollte die Steuerung des Mittelelektrodenpotentials

uber





bau ist damit eine exible Anpassung auf ein 50-%-Mittelpotential m

oglich. Die




ohte Anforderungen an die








ist ein gasgekapselter Aufbau mit einer deniert geerdeten Auenbegrenzung emp-
fehlenswert. Abh

angig von den Ergebnissen der Feldverteilung ist die Steuerung des
freien Potentials








ur die Kenntnis des sp

ateren Einbauortes wichtig.





ohre sollte die Elektrodengr

oe im Bereich von 75mm : : : 100mm
gew

ahlt werden. Als Elektrodenform sollten m

oglichst ungeschlitzte AMF-Kontakte
zum Einsatz kommen, die jedoch mit einem Kantenradius von mindestens 5mm





ohung, wie sie bei den in Bild 4.4 untersuchten Elektroden auftrat,
vermieden werden.









uhrung der Versuche mit einer Versuchsanlage interessant, die
Blitzstospannungen von 1200 kV oder mehr erreicht. Hiermit k

onnten Durchschlag-
spannungen von Zwei-, Vier- und Sechsfach-Unterbrechungen bei Gesamtschlagwei-
ten bis ca. 50mm untersucht werden.
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Zusammenfassung
The last thing one knows in con-
structing a work is what to put rst.
Blaise Pascal
Um die vielseitigen Vorteile der Vakuumschaltertechnologie f

ur Spannungsebenen
oberhalb von 36 kV verf











ur Hochspannungs-Vakuumschalter war die unzurei-
chende Durchschlagspannung. Die Ursache hierf

ur ist die degressive Zunahme der
















uberlegen ist, schwindet dieser Vorteil bei geforderten
Blitzstospannungsfestigkeiten von mehr als 325 kV.
Der zunehmende gesellschaftliche und wirtschaftliche Druck auf Unternehmungen
zur Produktion von umweltkonformen Produkten k

onnte in Zukunft den Einsatz
von SF
6







osungskonzept, das sich durch einfachste
Entsorgung und das Fehlen toxischer Spaltprodukte auszeichnet.
Inhalt dieser Arbeit ist die Erh

ohung der Blitzstospannungsfestigkeit im Vakuum
durch Mehrfachunterbrechungen. Ausgehend von der hohen Spannungsfestigkeit bei
kleinen Schlagweiten mit einem linearen Zusammenhang von Durchschlagspannung
U
d
und Schlagweite s soll durch die Reihenschaltung einzelner Schlagweiten die
Spannungsfestigkeit gesteigert werden. Da die Reihenschaltung von derzeit vorhan-
denen Schaltr

ohren nur in Ausnahmef

allen eine technisch und wirtschaftlich sinn-
volle L

osung darstellt, war eine Zielvorgabe die Integration der Einzelschlagweiten
in eine Vakuumumgebung. Kompakte Abmessungen, verminderte Antriebsenergien
und niedrige Herstellungskosten sind die erwarteten Vorteile einer solchen Schalt-
r

ohre. Untersucht wurde, ob die theoretischen Verbesserungen gegen

uber einer ein-
fachunterbrechenden Anordnung in praxi erreicht werden k

onnen.
Bei der Spannungs-Schlagweiten-Charakteristik des Vakuums f

ur Schlagweiten ab








Durchschlagspannung. Dominierende Einufaktoren auf die Durchschlagskennli-
nie sind der Schlagweitenbereich (abnehmendes  mit steigender Schlagweite) und
der Durchmesser eines Dampfschirmes (abnehmendes  mit sinkendem Schirm-
durchmesser). Daneben haben sekund

are Parameter, wie Elektrodenform, -typ und
-material, einen Einu auf die Kennlinie.







terbrechung (deniert als Spannungssteigerungsfaktor einer n-fach-Unterbrechung
gegen





 Anzahl der Unterbrechungen:
Mit zunehmender Unterbrechungszahl steigt der Verbesserungsfaktor, die re-
lative Verbesserungszunahme nimmt ab.
 Aufteilung der Gesamtspannung auf die einzelnen Teilstrecken:
Durch ungleiche Spannungsverteilungen wird der Verbesserungsfaktor redu-






 Schlagweite in den einzelnen Teilstrecken:
Bei einer linearen Kennlinie der Einfachunterbrechung bis zu einer Schlagweite
von s
lin
wird der maximale Verbesserungsfaktor einer n-fach-Unterbrechung
erst bei der Gesamtschlagweite von n s
lin
erreicht.
 Exponent  der entsprechenden Einfachunterbrechung.
Unter Ber

ucksichtigung der theoretischen Randbedingungen werden Verbesserungs-
faktoren der Zweifachunterbrechung im Bereich von 1,23 : : : 1,41 erwartet. Entspre-
chende Verbesserungen f

ur Drei- bis Sechsfach-Unterbrechungen liegen bei ca. 1,5
bis 2. Zus

atzliche Verbesserungen der Spannungsfestigkeit gegen

uber derzeit existie-





ur die Durchschlagsversuche wurden Elektroden aus Edelstahl mit Durchmes-
sern von 60mm : : : 100mm verwendet. Vor den eigentlichen Messungen mit suk-
zessiver Steigerung einer 1,2/50-s-Blitzstospannung wurden die Elektroden me-
chanisch und elektrochemisch gegl

attet und mit einer stromgesteuerten 50-Hz-
Wechselspannung konditioniert.
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Durch ein einfaches Radiusprol der Elektroden konnten deutliche Verbesserungen
in der elektrischen Festigkeit von Ein- und Zweifachunterbrechungen erreicht werden.
Besonders im Vergleich zu Axialmagnetfeld-Kontakten mit geschlitzten Ober

achen
wurden Spannungssteigerungen bis zu 20% realisiert.
Die Bestimmung des freien Potentials von Zweifachunterbrechungen erfolgte durch
Simulationen mit der Finite-Elemente-Methode und Messungen mit Hilfe eines kapa-
zitiven Sensors. Zus

atzlich wurden die Eigenkapazit

aten in den Teilstrecken simuliert
und mit Hilfe einer RCL-Mebr

ucke ermittelt.







den prognostizierten Eekt der Spannungssteigerung durch zwei Einzelunterbre-
chungen. Im Gegensatz zur allgemein angenommenen Theorie war die Kennlinie der
einzelnen Schaltr

ohre allerdings bis zu einer Schlagweite von 8mm linear. Entspre-
chend konnte der maximale Verbesserungsfaktor der Reihenschaltung von V
2
 1; 25









achst Versuche an Zwei-
fachunterbrechungen durchgef

uhrt. Da ungesteuerte Ausf

uhrungen durch kapazitive
Kopplungen ein Mittelelektrodenpotential von nur ca. 40% erreichten, war die aktive
Beeinussung der Potentialverteilung zwingend erforderlich. Durch den Einsatz ei-
ner konzentrischen Steuerelektrode konnte bei einer ungeschirmten Anordnung diese
Vorgabe pr

azise erreicht werden. Eine gegen

uber der Einfachunterbrechung um ca.
30% erh







uber Steuerelektroden zu beeinussen,
mute eine komplexere Steuerelektrodengeometrie entwickelt werden. Mit einem
zylindrischen, koaxialen Steuerschirm wurde ein statisches Mittelektrodenpotenti-
al von 50% erreicht. Durchschlagspannungen von ca. 600 kV bei Schlagweiten von








ufung des Zweifachunterbrechungseektes bei Anordnungen mit klei-









arke) durch eingezogene Schirm-
enden und einen gew

olbten Steuerschirm entwickelt. Aufgrund der kleineren Di-
mensionen war die Maximalschlagweite auf ca. 20mm begrenzt. Verbesserungen der
Durchschlagspannungen von 20% zeigten auch hier den Erfolg der Zweifachunter-
brechung.
108 Zusammenfassung
Neben Potentialsteuerungen durch feldoptimierte Geometrien kann die Einstellung
der freien Potentiale auch durch konzentrierte Kapazit

aten innerhalb oder auerhalb




at auf ein Minimum zu re-
duzieren. Optimale Ergebnisse wurden auch mit nur einer Kompensationskapazit

at




Transiente Vorentladungen mit Impulsstr

omen bis zu einigen Ampere sind vakuum-
spezische Ph

anomene. Obwohl die freien Potentiale von Mehrfachunterbrechungen
hierdurch massiv beeinut werden k





Bei einer ungeschirmten und feldgesteuerten Vierfachunterbrechung mit einer
Schlagweite von 4 5mm konnten Durchschlagspannungen von ca. 600 kV erreicht







ohere Durchschlagspannungen konnten durch die limitierte Span-
nungsfestigkeit des verwendeten Versuchsgef

aes nicht ermittelt werden.
Die Ergebnisse der Versuche f

uhren zu dem Modell einer zweifachunterbrechenden
Vakuum-Schaltr

ohre, mit der eine Nennspannung von 72,5 kV erreicht werden soll.







oglich zu sein. Ber

ucksichtigt wurde dabei ein Sicherheitsfaktor von 0,6.




onnten hierdurch den gesamten Spannungsbereich











ohere Spannungsfestigkeiten. Zur Realisierung sind jedoch mehrere tech-
nologische Schritte erforderlich.
In Anbetracht der zu erwartenden Entwicklungs- und Produktionskosten sowie
technisch bedingter St

uckzahlen erscheint das Modell der zweifachunterbrechenden
Schaltr





ur den Einzug der Vakuum-
technologie in den Hochspannungsbereich.
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